
理 事 長 新田　恭士

１ 工事の概要及び発注担当部（所）

(１) 工事名

(２) 工事箇所

(３) 工事内容

(４) 工事期間

(５) 発注担当部（所）

一 般 競 争 入 札 公 告

  下記のとおり一般競争入札をおこないますので、長野県住宅供給公社の契約に関する要綱第５条の規定によ
り公告します。

令 和 8 年 8 月 26 日

記

電話 026-227-4322

長野県住宅供給公社 事業部 建築課

東筑摩郡朝日村大字古見950

令和9年3月31日

長 野 県 住 宅 供 給 公 社

1.既存ｶﾗｰ鉄板瓦棒葺きの上に、ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板瓦棒葺きを施工(ｶﾊﾞｰ工法)

2.外壁の塗装改修、外部建具をアルミ樹脂製建具に改修

3.住戸内部、電気設備、機械設備の全面改修

令和8年度 朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

※公社では、多様な働き方を推進しています。詳細については、
　現場説明書「多様な働き方」をご覧ください。
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２ 一般競争に参加する者に必要な資格に関する事項

(１) 参加資格要件

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

３ 競争参加資格等の確認手続き

(１)

(２) 申請書等の提出は次のとおりとする。

ア 申請書等

1. 一般競争参加資格等確認申請書（様式１）

2. 施工実績（令和6年度、7年度） (様式２）

3. 配置予定技術者の資格・経験（様式３）

4. 建設工事入札参加資格の通知等の写し

5. 経営事項審査の結果通知書の写し

6. 郵便封筒（確認結果通知返送用）

　あて先を記入し、返送用切手を貼付すること。

イ 申請書等は持参又は郵送により受付ける。

ウ 提出部数は、正本１部とする。

⑪

資格総合数値

地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないこと。

経営事項審査を受けている者であること。

なし

建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２８条に基づく営業停止の処分を受けていない者で
あること。

長野県建設工事入札参加資格を有する者であること。

長野県が定めた「建設工事等入札参加資格者に係る参加停止要領」に基づく参加停止の措置を
受けていないこと。

753点以上

建設業区分要件

同種工事の実績又は
専門性の有無に関す
る要件

本競争入札の参加希望者は、(３)に掲げる期間に一般競争参加資格確認申請書及び資料（以下「申
請書等という。）を期限までに提出し、公社の一般競争参加資格等の確認を受けなければならな
い。

  次に掲げる要件を満たしている者で、長野県住宅供給公社（以下「公社」という。）の資格の確認を受
けられる者であること。

建築一式工事

その他

なし

業種

営業所の所在地に関
する要件

北アルプス・松本・木曽地域振興局管内に本店を有する者。

元請又は下請、共同企業体の実績として記載した工事の契約書、（共同企業体の場合
は協定書の写しも含む）又は既に契約書を処分したものについては、実績を有すること
を証するその他の書類の写しを添付すること。

申請時から入札日までの間に資格総合数値が更新された場合は、入札日時点の資格総
合数値を基準として確認を行うため、資格確認結果通知後であっても入札参加資格を取
り消す場合がある。

当該入札に係る契約予定日の１年７ヶ月前の日の直後の営業年度終了の日の「経営記
簿等評価結果通知書」又は「総合評定値通知書」の写しを添付すること。
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(３)

ア 受付日時は、土曜日、日曜日、祝日を除く次の期間とする。

受付期間 から まで

受付時間 午前9時から午後4時まで

イ 受付場所は次による発注担当部（所）とする。

窓口受付 長野県住宅供給公社 事業部 建築課　電話 026-227-4322

長野県住宅供給公社 松本事務所　電話 0263-47-0240

郵送受付（受付期間内必着）

(４) その他

ア 申請書等の作成及び提出にかかる費用は、提出者の負担とする。

イ

ウ 提出された申請書等は返却しないものとする。

エ 申請に関する問合せ先は、発注担当部（所）とする。

４ 確認結果の通知

(１) 確認結果は、令和8年9月9日付け郵送で申請者に通知する。

(２) 都合により、(１)の通知予定日を変更する場合は、その旨を申請者に連絡する。

５ 一般競争入札参加資格等がないと認められた者に対する理由の説明

(１)

(２) (１)の説明を求める場合には、書面により次のとおり受付けるものとする。

ア 本書面は、４(１)の確認結果通知日の翌日から７日以内に提出するものとする。

イ 受付場所は、発注担当部（所）とする。

ウ 書面は持参又は郵送によるものとする。

(３)

６ 入札及び開札執行の日時及び場所

(１) 入札及び開札の日時及び場所は次のとおりとする。

ア 入札日時

イ 入札場所 朝日村大字古見1555番地1

朝日村役場　1F会議室

(２) 開札は入札終了後、入札会場で行う。

(３) 留意事項

ア

発注担当部（所）は説明を求められた者に対し、入札日の前日までに書面により回答するものとす
る。

一般競争入札参加資格等がないと認められた者は、公社に対してその理由の説明を求めることがで
きる。

令和8年9月28日

申請書等の受付は、次のとおりとする。

提出された申請書等は、提出者に無断で一般競争入札参加資格等の確認以外の目的に使用しな
い。

9時30分

令和8年9月3日

380-0836
長野市大字南長野南県町 1003-1
長野県住宅供給公社　事業部　建築課

一般競争入札参加資格等があることが確認された旨の通知書（４で通知した書面）の写しを、
入札時に持参すること。

なお、申請書等の記載内容についてのヒヤリングは行わない。

令和8年9月7日
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イ

ウ

(ア)

(イ)

エ

オ

７ 設計図書等

(１)

(２)

ア 本書面は４の(１)の確認結果通知日の翌日から７日以内に提出することとする。

イ 受付場所は、発注担当部（所）とする。

ウ 書面は持参又は郵送によるものとする。

(３) (２)の質問に対する回答は、入札参加資格者全員に回答するものとする。

８ 入札の執行

(１) 入札は、本人又は代理人が出席して行うものとする。

(２)

(３) この公告に示す入札日時に遅刻した者は、入札に参加できない。

(４)

(５) 一度提出した入札書を書き換え、引き換え又は撤回することはできない。

(６)

(７)

(８)

９ 低入札価格調査制度の適用

入札に参加する資格があると確認された者は、入札執行の完了に至るまでは、(７)のくじ引きの場
合を除きいつでも、入札を辞退することができる。

設計書（金抜き）・設計図面・各種計算書、共通仕様書・特記仕様書、現場説明書・条件明示書等
（以下「設計図書等」という。）は本公告に併せて受付終了日まで掲示する。

工事費内訳書（表紙（代表者印を押印したもの）及び本工事費内訳書、工事明細表に単価、金
額を記載）１部を入札時に提出すること。なお、工事費内訳書には、令和７年12月12日付けの
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に基づき、材料費、労務費、
法定福利費の事業主負担額、安全衛生経費及び建設業退職金共済契約に係る掛金を記載するも
のとする。
本工事は労務費ダンピング調査の対象工事とする。工事費内訳書に記載した直接工事費が一定
水準を下回った場合、開札後速やかにその理由の確認を行う。

理由の確認方法：書面又は対面によるヒアリング

その他：書面の様式やヒアリング日時等については別途連絡する。書面の提出を行わな
い場合や、ヒアリングに応じない場合など、理由を回答しない場合には、入札に関する
条件に違反したとして無効とする場合がある。

入札に関する権限を代理人に委任しようとするときは、入札に際して委任状を提出すること。

本工事は長野県の令和８年（2026年）6月25日付 ８建住第227号「中東情勢の変化による建設
資材の流通状況を踏まえた設計変更要領（建築工事）」の対象工事とする。

入札回数は、２回を限度とする。なお、第２回の入札で落札者がいない場合は、第２回の入札にお
ける最低入札金額の者と随意契約とするものとし、この場合の見積回数は２回を限度とする。

入札日において、本公告に示した入札に参加するものに必要な資格を満たしている者以外の者の入
札は認めない。

  本入札においては、一般競争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要領による調査基準価格等を設定
していない。

落札とすべき同額の入札をした者が２人以上いるときは、直ちに当該入札参加者にくじを引かせ、
落札者を決定する。この場合、当該入札者はくじを辞退することはできない。

落札価格の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算
した金額（単価をもって入札する場合を除き当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数を
切り捨てた金額）で落札決定とするので、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約
希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、「契約希望金額」とは、消費税額等又は仕入れに係る消費税額等相当額を含む金額をいう。

設計図書等に対する質問がある場合には、質問書（様式４）により次のとおり受付けるものとす
る。

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html

4 / 11

https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html
https://www.pref.nagano.lg.jp/kenchiku/infra/kensetsu/kenchikugijutsu/tyuutou.html


10 落札決定方法

11 入札保証金

入札保証金を必要とする。

（1）

（2）

（3）

2

3

4

5

（1）

（2）

6

12 契約書（案）及び入札心得並びに各要領の閲覧

13 契約の時期

入札参加者は、入札保証金等の還付を受ける場合で、現金により納付を行った場合は、入札保証金
還付請求書を提出するものとし、公社は、入札参加者から適法な請求書を受領したときはその日か
ら14日以内に入札保証金を還付する。

入札保証金等の納付は次のとおりとする。

現金による納付する場合は、公社が発行する納付書により長野県の指定金融機関、指定代理金
融機関、又は収納代理金融機関で納付し、領収書を提出すること。

予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、公社が、予定価格
の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者の当該入札価格によってはその者により当該工事の履行
がされないおそれがあると認めるき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれ
があって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格以
下をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とするものとする。

公社は、契約書（案）及び別に定める「競争入札心得」（以下「入札心得」という。）並びに「一般競
争入札に係る低入札価格調査制度事務処理要領」、「長野県住宅供給公社の公営住宅等管理業務に係る公
共工事の前金払に関する取扱要領」を公社ホームページに掲示する。

本件契約については、１０により落札者が決定した日の翌日から起算して７日以内（休日を含む。ただ
し、７日目が休日の場合は休日明けまで。）に契約しなければならない。

入札保証金に代わる担保を提供する場合は、当該証券、手形、小切手又は保証書を提出するこ
と。なお、記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添付すること。また、手形に金融
機関の保証が必要であるときは、当該保証書を添付すること。

入札保証金には、利子を付さないものとする。

入札参加者は、入札執行前に見積もった総額（消費税及び地方消費税を含む金額）の100分の5（当該金
額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた金額）の入札保証金を納付しなければならな
い。

なお、国債、地方債その他の公社が確実と認める担保の提供をもって、入札保証金の納付に代えること
ができる。

　ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを納めないことができる。

入札参加者が保険会社との間に、公社を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保証保険
契約書を、公社に提出して確認を得たとき。

入札参加者が過去2年間に、国、都道府県又は市町村、公社公団と、種類及び規模をほぼ同じ
くする契約を2回以上誠実に履行した、実績を有する者で、かつ、その者が契約を締結しない
こととなるおそれがないと公社が認めたとき。

前２号に掲げるもののほか、前号に準ずるものであって、その者が契約を締結しないこととな
るおそれがないと公社が認めたとき。

入札保証金の全部又は一部の納付を免除された落札者が契約を締結しないときは、納付させないこ
ととした金額（落札決定額の100分の５（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を
切上げた額））に相当する金額を徴収する。

開札を行い、落札者とならなかったとき又は返還する事由が生じたときは、入札保証金等を還付す
る。ただし、落札者が納付した入札保証金等は、契約の締結後に還付し、又は契約保証金の納付に
振り替えることができるものとする。
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14 支払条件等

  支払い条件は次によるものとする。

(１)

(２)

ア 50万円以上500万円未満　　  　１回

イ 500万円以上1,000万円未満 　  ２回

ウ 1,000万円以上3,000万円未満   ３回

エ 3,000万円以上5,000万円未満　 ４回

オ 5,000万円以上1億円未満　　　 ５回

カ

15 契約保証金の納付

16 火災保険等付保の要否

(１)

(２)

(３)

17 入札書の無効

  次に掲げる入札書は、無効とする。

(１) 公告に示した一般競争入札に参加する者に必要な資格のない者の入札した入札書

(２) 虚偽の申請を行った者の入札した入札書

(３)

(４) 入札保証金の納付義務を履行していない者の入札した入札書

(５) 同一人がした２通以上の入札書

(６) 入札参加者が協定して入札した入札書

(７) 金額を訂正し、訂正印のない入札書

(８)

(９)

(10) 誤字、脱字等により意思表示が明確でない入札書

(11)

(12)

参加資格があると確認された者であって、確認後、参加又は指名停止の措置を受け、入札時点にお
いて参加又は指名停止中である者等入札時点において、２（１）の要件を欠いた者の入札した入札
書

入札参加本人の氏名（法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名）及び押印のない又は判
然としない入札書

代理人が入札する場合は、法人の名称又は商号及び代表者の氏名（個人の場合は、本人（委任者の
氏名）、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書

工事費内訳書の提出を求めた工事において、工事費内訳書を提出しない者が入札した入札書、又は
未記入などの不備がある工事費内訳書を提出した者が入札した入札書

前払いは行わないものとする。

1億円以上 契約金額から5,000万円を減じた額を5,000万円で除して得た数の整数部分に５を
加えた回数

  落札者は、契約と同時に建設工事請負契約書（案）第４条の規定による保証を付さなければならない。
ただし、当初の契約金額が、100万円未満の工事については、入札心得第13(A)第2項第1号の規定により契
約保証金の納付を免除する。また、当初の契約金額が500万円未満の工事において、入札心得第13(A)第2
項第2号の規定に該当する場合は、契約保証金の納付を免除する。

落札者は工事目的物及び工事材料（支給材料を含む。）等を火災保険等、建設工事保険その他保険
（これに準ずるものを含む。）に付さなければならない。

前項の規定により保険契約を締結したときは、保険証券又はこれに代わるものの写しを速やかに公
社に提出しなければならない。

工事目的物及び工事材料等を(１)の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を公
社に通知しなければならない。

部分払いを請求することができる回数は、次のとおりとする。

上記(１)から(11)に掲げるもののほか、現場説明（現場説明書）及び入札心得において示した入札
条件に違反して入札した入札書
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18 その他

(１) 入札参加者は、入札心得を遵守しなければならない。

(２) 入札参加者は、契約書（案）を十分了知すること。

(３)

(４)

(５) 本手続きにおいて使用する通貨は日本国通貨に限る。

(６) その他詳細については、発注担当部（所）に照会のこと。

入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等関係法
令等に違反する行為を行ってはならない。

本公告に係る「申請書」「資料」「工事費内訳書」「入札書」等は、日本語で記載しなければなら
ない。
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様式１

　理 事 長 　新田　恭士 　様

申 請 者

㊞

㊞

記

電 話 番 号

Ｆ Ａ Ｘ 番 号

 公　  告　  日 令和8年8月26日

 工事名 令和8年度 朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

一 般 競 争 参 加 資 格 等 確 認 申 請 書

令和     年     月     日

 　 下記により公告のあった工事に係る一般競争入札に参加する資格について確認されたく、一般競争参加資格等確認資料を添えて申請します。

  なお、地方自治法施行令第１６７条の４に該当しない者であること、及び本申請に係る記載が真実と相違ないことを誓約します。

(権限を有する営業所長等が提出
する場合は当該所長の氏名)

長野県住宅供給公社

住 所

商号又は名称

代 表 者 氏 名

担 当 者 氏 名
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様式２

 会社名：

①「種類をほぼ同じくする」とは、入札公告による参加資格要件の業種又は、営業品目区分とする。

②「規模をほぼ同じくする」とは、契約額の概ね７０％を下限に公社が認めた額として判断したもの。

※  共同企業体の契約額については、構成比率による額を基準とする。

施工実績（令和6年度、7年度）

32　項目　　　　　　　ＮＯ 1

工
事
名
称
等

工事名

発注機関

施工場所

　入札保証金納付の免除を希望する者は、過去２年間に、国、都道府県又は市町村、公社公団と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以上

  誠実に履行した実績を有する者で、その実績について２件以上記載すること。

契約金額

工事期間

共同企業体(JV)の場合：構成比率　　　　% 共同企業体(JV)の場合：構成比率　　　　%

元請（単独）・下請 ・共同企業体(JV)

共同企業体(JV)の場合：構成比率　　　　%

元請（単独）・下請 ・共同企業体(JV)元請（単独）・下請 ・共同企業体(JV)受注形態等

　　該当するものに〇

備　　考
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様式３

 会社名：

配 置 予 定 技 術 者 の 資 格 ・ 経 験

項目・氏名

工

事

等

の

経

験

発注機関

工事期間

従事役職

法令による免許

発注機関

施工場所

契約金額

発注機関

施工場所

工事名

工事名

契約金額

最終学歴

工事名

従事役職

工事期間

施工場所

契約金額

工事期間

従事役職
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様式４

 質問内容

 回    答

担当者所属・氏名

商号又は名称

質    問    書

提出日：令和     年     月     日

 発注部（所）

 公告日

長野県住宅供給公社 事業部 建築課

令和8年8月26日

令和8年度 朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

電話・ＦＡＸ

 工事名

住　　　　所

 工事箇所

 質問書提出者

東筑摩郡朝日村大字古見950

11 / 11



改修前･改修後平面図・改修前･改修後屋根伏図

仕上表

A - 0 9

図 面 番 号

A - 0 2

A - 0 0

A - 0 1

A - 0 7

A - 0 8

A - 0 3

A - 0 4

A - 0 5

A - 0 6

A - 1 0

図 面 名 称 縮 尺

―

―

図面リスト

―

1/100

1/100

1/50

1/50

1/50

付近見取り図・配置図 兼 仮設計画図

工事概要及び特記仕様書

展開図

建具表・キープラン

改修前・改修後平面詳細図

1/300

表紙・図面リスト

矩計図・部分詳細図

E - 0 1

M - 0 1

1/50

1/50

電気設備特記仕様書・平面図

機械設備特記仕様書・配置図・平面図

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

1/20,1/100

1/10,1/20

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）
課長代理 係 員

表紙・図面リスト 2026/06

―
A - 0 0

改修前･改修後床伏図・改修前･改修後天井伏図

改修前･改修後立面図・各部分詳細図



受 注 者　○○○○○○○

TEL ○○-○○○○

設計・監理　長野県住宅供給公社

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

係 員〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹 課長代理 係　長

工事概要及び特記仕様書

－
A - 0 1

2026/06

工 事 概 要 及 び 特 記 仕 様 書

19）その他公社係員から指示されたもの

・竣工時提出書類　[公社係員の指示による]

　足場とする。

　により、「働きやすい安心感のある足場に関する基準」に適合する手すり、中さん及び幅木の機能を有する

18）完成写真

17）工事写真

16）保証書

15）試験・検査成績表

７）工事打合せ記録

６）工事日誌

５）工事完成図

４）施工計画書

３）仮設計画書

２）工程表（計画及び実施）

１）引き渡し書

14）各種証明書

13）納入仕様書

12）各種報告書

11）工事材料納品書

10）工事材料使用届

９）協力業者選定届

８）施工図

・仮設便所を１箇所設置する。なお、設置位置については、公社係員と協議のうえ決定する。

　　　その表示部分、施工後に隠蔽となる部分、その他公社係員の指定した部分とする。

・設計図書に明記の無い事項で疑義を生じたときは、公社係員と協議して、その指示に従うこと。

　　　て、施工部位、施工略図及び寸法を記入した小黒板を入れて撮影し、必要に応じてスケール等で寸法が

      判別できるようにする。

大きさ　90cm×60cm　横書き

白地　　黒文字　(角ゴシック体)

・工事表示板を１箇所設置する。

そ の 他

　イ）写真は原則としてカラーサービスサイズ版とし、工事写真帳に整理し提出する。

　ア）工事中に撮影する写真は工程順に撮影箇所等を記入して整理する。

・写真のサイズ及び整備

　イ）工事写真は、施工管理の確認において重要となるので、工事完了後目視できなくなる箇所に重点をおい

　ア）撮影段階は養生、解体撤去の前後、発生材の処分状況、各種試験の実施状況、ＪＩＳ規格のあるものは

・工事施工中の撮影

・工事中は常時片付け及び清掃を心掛け、発生材及び塵芥が飛散もしくは堆積しないよう注意する。

工事写真撮影要領

疑 義 等

清 掃 ・ 片 付 け

・着手前及び完成後の撮影部位は、同方向同位置を撮影する。（撮影個所について公社係員の承諾を得ること）

・工事完成後、特定測定物質５物質（ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン及びスチレン）

・工事で設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライン」（厚生労働省令和５年12月）

化学物質の室内濃度測定

１.工 事 名

２.工 事 場 所

４.共 通 仕 様 書 特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、全て下記の共通仕様書による。

５.工 事 監 理 者

①

②

③

④

⑤

⑥

６.

使 用 材 料 等

工事用電力･用水等

施 工 計 画 書

諸 官 庁 手 続

保 険

安 全 管 理 ・ 養 生

一 般 共 通 事 項

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

工 程 管 理

立 会 検 査

工 事 範 囲

残 土 処 理

発 生 材 処 分

・使用材料は、環境への負荷を低減するため、リサイクル材の使用を標準とする。ただし、構造物の所定の強

・電気設備改修工事：幹線改修、住戸内新設

３.工 事 概 要 ・屋根改修工事：既存カラー鉄板瓦棒葺きの上に、カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺きを施工（カバー工法）

・機械設備改修工事：配管敷設替え、住設機器新設

・外壁改修工事：外壁の塗装改修工事（妻壁外断熱新設・軒天の張替え共）

・その他上記に附帯する工事

・改修に係る解体工事（石綿含有）及び廃棄物処理

・外部建具改修工事：外部建具をアルミ樹脂複合建具に取替え

・住戸内改修工事：住戸内部の床・壁・天井の全面改修（間取り変更・内部建具改修・ユニットバス新設）

東筑摩郡朝日村大字古見950

・「大気汚染防止法」「石綿障害予防規則」の改定に基づき、建築物等について石綿の有無に関わらず、工事

示を行う。

・石綿等による健康障害を防止するため、アスベスト含有建材の有無が疑われる場合には、取り壊し、改修

工事の解体及び撤去等の作業前、図面･施工範囲目視、その他適切な方法により調査を行い、報告書を公社

係員に提出する。アスベスト含有建材が無かった場合においても書面にて報告を行う。

・報告書の内容は、アスベスト材料の種別･アスベスト形状及び飛散可能性の有無･製造所･製品名及び含有率

（製造所の公表する含有率）とする。上記調査において、アスベスト分析調査が必要な場合は、別途、公社

係員と協議を行う。

・公社係員の指示による「建築物等の解体等作業に関するお知らせ」について、工事現場内の適切な場所に掲

開始前に事前調査結果等を原則、電子システム（厚生労働省・環境省共通システム）で労働基準監督署及び

長野県へ報告すること。また、その控えを公社係員に提出すること。

建設業退職金制度について⑫ ・受注者は、自ら雇用する建退共制度の対象労働者に係る共済証書を購入し、当該労働者の共済手帳に共済証

・「公共住宅建設工事共通仕様書」（最新版）公共住宅事業者連絡協議会編集

・「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）」（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）」（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

・「建築物解体工事共通仕様書」（最新版）国土交通省大臣官房官庁営繕部監修

工事監理は長野県住宅供給公社係員が行う。

・本工事に使用する材料は全て新品とする。

度が得にくいことが想定されるなど、安全性等に問題が生じる可能性があると判断する場合もあるため、必

ず事前に公社係員の承諾を得るものとする。また、他材と比較して著しく費用がかかる場合は、リサイクル

材の使用を見合わせることができるものとする。

・環境配慮のため、本工事に使用する建設機械は環境負荷の少ない低騒音、低振動、排ガス対策型のものを極

　力使用する。また、工事関係車両のアイドリングストップを徹底する。

・使用材料は極力ＪＩＳ、ＪＡＳ等の規格品を使用し、Ｆ☆☆☆☆認定品等を選定する。

・本工事に必要な工事用電力・用水等に要する費用は全て受注者の負担とする。

・契約後速やかに施工計画書を提出し、公社係員の承諾を得るものとする。

・官公庁への手続きは本工事に含むものとし、受注者がこれを行うものとする。

・工事期間中、受注者の責任において火災保険・労災保険等工事用保険に加入し、その費用は受注者が負担す

　るものとする。

・公社係員と打合せを行い、特に入居者、第三者への安全確保（材料搬入、廃棄物搬出時等）工事範囲外部分

　の養生、工事用通路の確保等の必要な措置を講じること。また、これらに関する費用は受注者の負担とする。

・公社係員と工程に関する打合せを行い、工程計画を立てて管理すること。

・工事施工中、公社係員の指定する工程に達した時は立会検査を受けること。

・本工事には、改修に係る解体・撤去工事（既存の下地、仕上材、建具、住設機器類、電気配線、給排水ガス

　配管、樹木、既存アスファルト等）及び、これにより発生した廃棄物の搬出・処分を含むものとする。

・場外搬出し、関係法令を遵守して適正に処分する。

・取り壊し及び発生材の処分にあたっては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（以下「廃棄物処理法」

　という。）、「建設工事公衆災害防止対策要綱」、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「建設副産物

　適正処理推進要綱」そのた関係法令により適正に実施する。

・受注者自らが廃棄物（解体材等）の処理（分別、保管、収集、運搬、処分の一連の行為をいう。以下同じ。）

　を行う場合は、廃棄物処理法に基づき適正に行うこと。

・廃棄物（解体材等）の処理の全部又は一部を下請人に委託するときは、廃棄物処理法に基づく処理を業とし

　て許可を取得しているものに委託することとし、施工計画書に当該許可の写し及び契約書の写しを添付しを

提出すること。

・廃棄物（解体材等）の分別を徹底し、再利用及び再生資源化に努めること。

・建設リサイクル法の届出を提出すること。

　紙を貼付すること。

・請負代金額が800万円以上の建設工事の請負契約を締結した時は、受注者は建退共制度の発注者用掛金収納

・受注者が下請契約を締結する際は、下請業者に対して建退共制度の趣旨を説明し、下請業者の建退共制度へ

　の加入並びに、共済証紙の購入及び貼付を促進するよう努めること。

　書（以下「収納書」という。）を契約締結後１か月以内に発注者に提出すること。なお、建退共対象労働者

　を使用しない場合等は、あらかじめその理由を書面により申し出ること。

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

・竣工したときは、廃棄物ごとに処理数量を集計した廃棄物等処理報告書を提出する。なお竣工検査の際に

　は、マニフェスト(Ａ票、B2票、Ｄ票、Ｅ票)等の提示を行うこと。

　の室内濃度測定を行い、測定結果報告書を提出する。測定は、１棟２室とする。

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）



5
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1

3

4
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8
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13

14
15

16

17

18

駐車場

Ｒ４改修済

Ｒ４改修済

Ｒ６改修済

Ｒ６改修済

Ｒ５改修済

Ｓ56年建設

Ｓ56年　建設

Ｓ57年　建設

Ｓ57年　建設
Ｒ５改修済

Ｓ58年　建設

Ｓ58年　建設

Ｓ59年　建設

Ｓ59年　建設

Ｓ60年　建設

Ｒ７改修済

11

Ｒ７改修済

(R06解体　9-10号棟)

図面番号

日 付

縮 尺

A - 0 2

付 近 見 取 り 図

配置図 兼 仮設計画図　1/300

工事場所

朝日村村営住宅 旭ヶ丘団地

部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

付近見取り図・配置図 兼 仮設計画図

：仮囲い範囲を示す

：仮門：キャスターゲート　W6000×H1800

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

斜線部分

改修工事住棟(S59年建設)

住宅番号 15・16号

係 員課長代理

2026/06

1 / 3 0 0



床

長尺カラー鉄板瓦棒葺

長尺カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺き t=0.4（カバー工法）

既存

改修

既存

改修

既存

改修

既存

改修

玄関ホール

室　名

区　分

改修

既存

改修

既存

改修

ＤＫ

ＬＤＫ

和室6帖(1)

ＬＤＫ

既存

合板フロアー t=12

合板フロアー t=12

既存

改修
合板フロアー t=12

畳敷き t=50

畳敷き t=50

一部縁甲板張り t=12

既存

改修
合板フロアー t=12

畳敷き t=50

既存

改修
合板フロアー t=12

洗面脱衣室

玄 関

便 所

既存

改修
合板フロアー t=12

既存

改修
浴 室

モルタル塗り　金ゴテ仕上

既存

既存

改修

押 入

クロゼット、物入

中段共

改修

耐水べニア タイプⅡ t=5.5

木巾木 OP仕上

木巾木 OP仕上、畳寄せ

木巾木 OP仕上

木巾木 OP仕上

床

　内　部　仕　上　表

既存

改修

軒 天

屋 根

壁 部

基 礎

木巾木 OP仕上

畳寄せ

木質ボード t=9.0（和室6帖）

ラワンベニヤ t=2.7（和室4.5帖）
雑巾摺

畳寄せ

防水モルタル　洗い出し仕上げ 防水モルタル　コテ磨き

GB-R t=12.5＋EP塗り

GB-R t=12.5＋EP塗り

GB-R t=12.5＋EP塗り

GB-R t=12.5＋EP塗り

GB-R t=12.5＋EP塗り

GB-R t=12.5＋EP塗り、一部不燃化粧板 t=3.0

合板フロアー t=12

構造用合板 t=28下地張りの上、

構造用合板 t=28下地張りの上、

構造用合板 t=28下地張りの上、

構造用合板 t=28下地張りの上、

構造用合板 t=28下地張りの上、

構造用合板 t=28下地張りの上、

構造用合板 t=28下地張りの上、

モルタル金ゴテ押さえ

雑巾摺

和室6帖(2)

洋室(2)

和室4.5帖

洋室(1)

モルタル金ゴテ押さえ

コンクリート打放の上、

巾 木

玄関：アルミドア（欄間付き）　その他：アルミサッシ

凡 例 表

GB-R：石膏ボード

GB-D：化粧石膏ボード

GB-S：耐水石膏ボード

流し台廻り:GB-S t=12.5下地、不燃化粧板 t=3.0

GB-S t=12.5＋EP塗り

GB-S t=12.5＋EP塗り

高圧洗浄の上、可とう形改修塗材Ｅ（上塗2回 高耐候性アクリルシリコン樹脂塗料）

防水モルタル　コテ押さえ 防水モルタル　コテ押さえ

モルタル仕上げの上、腰上:EP塗り、腰下:コテ押さえ

ラワンベニヤ t=5.5

一部不燃化粧板張り t=3.0

フローリング t=14

フローリング t=14

フローリング t=14

フローリング t=14

床下点検口 450×450、洗面台、洗濯パン 800×640

（アスベスト含有建材）

パルプセメント版 t=7.0

化粧合板 t=6.0

化粧合板 t=6.0

化粧合板 t=6.0

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

天 井

化粧合板 t=6.0

ラワンベニヤ（有孔版）t=2.7

グラスウール10K t=100敷き込み

床下点検口:□600

木製吊戸棚（参考：LIXIL GKW-A-150同等品）

新規調理台（参考：LIXIL GKW-S-150MYN同等品　GKW-K-75K同等品)

Ｉ型手摺 L=900、下足箱 W800×H800 D400

幅広付鴨居、カーテンレールＷ

幅広付鴨居、カーテンレールＷ

幅広付鴨居、カーテンレールＷ

Ｌ型手摺 W600×H700、タオル掛け

GB-D t=9.5

壁 備 考

GB-R t=12.5＋プリント合板張り t=3.0

GB-R t=12.5＋EP塗り

　外　部　仕　上　表 断 熱 材 仕 様

場 所 仕 様

化粧天井ボード  t=9.5

化粧天井ボード  t=9.5

化粧天井ボード  t=9.5

化粧合板張り t=6.0、スレート版下地 t=6.0（アスベスト含有建材）

既製巾木 H=50程度

既製巾木 H=50程度

既製巾木 H=50程度

既製巾木 H=50程度

既製巾木 H=50程度

既製巾木 H=50程度

ウレタン吹付t=30
既存基礎及び新設基礎立上部廻り:現場発泡ウレタン吹付t=30

土間及び基礎立上部廻り:現場発泡

ケイ酸カルシウム版 t=6.0（一部有孔版）+NAD塗装

構造用合板 t=28下地張りの上、

合板フロアー t=12

ユニットバス(メーカー仕様)：TOTO WSV1116同等品、トラップ保温カバー、Ｉ型手摺 L600、Ｌ型手摺 W600×H600、アルミドア、

鴨居上･鴨居下　GB-R t=12.5＋EP塗り

鴨居上･鴨居下　GB-R t=12.5＋EP塗り

鴨居上･鴨居下　GB-R t=12.5+EP塗り

鴨居上･鴨居下　GB-R t=12.5+EP塗り

鴨居上･鴨居下　GB-R t=12.5+EP塗り

廻 り 縁

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

見切縁

木製廻り縁 CL仕上げ

木調廻り縁 H=30

スレート版 t=6.0

（アスベスト含有建材）

既製巾木 H=50程度

窓開口加工、天井換気扇、サーモ付きカラン、照明器具、化粧鏡 W300×H450程度、タオル掛け、風呂蓋、追い焚き仕様、棚2段

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

ＤＫ内壁：ストレート版

浴室天井：パルプセメント版

浴室床：モルタル仕上材

検 体 採 取 場 所 結 果

玄関：アルミドア（欄間付き）　その他：アルミ樹脂サッシ

外部建具

下地確認･清掃の上、基礎巾木専用塗料塗り

ＰＣパネル組の上、リシン吹付　（下地モルタルのみアスベスト含有）

フレキシブルボード（アスベスト含有）

シーリング

和室天井材

内壁塗材

石綿含有材撤去については関係法令に準じた工法にて適切に
処理及び処分すること。

仕上表

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

アスベスト含有（15・16号棟）

課長代理 係 員

2026/06

―
A - 0 3

軒天：フレキシブルボード

外壁：リシン吹付

外壁：モルタル下地

含有（みなし）

含有（みなし）

含有（みなし）

未含有

未含有

未含有

未含有

未含有

未含有

ロックウール t=55

浴室：基礎立上部・平部

玄関：基礎立上部 現場発泡ウレタン吹付 t=30

押出法ポリスチレンフォーム３種ｂＡ t=50

現場発泡ウレタン吹付 t=30

浴室：ＵＢ浴槽 現場発泡ウレタン吹付

ロックウール t=55

天井 グラスウール 10㎏ t=100

外壁：妻面

内壁：桁面・界壁面

床下点検口 600×600、洗面台、洗濯パン 800×640

床下点検口 □600、天井点検口 □450

中段、枕棚、床下点検口 □600、天井点検口 □450
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1,455 1,455 1,005 1,005

8,970

1,4551,4551,005
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17,940

浴室 洗面脱衣室

玄関ﾎｰﾙ

和室4.5帖

DK

押入

便所

玄関

押入

押入

1,455 1,455 1,005 1,140 2,910 1,005

8,970

浴室洗面脱衣室

玄関ﾎｰﾙ

和室4.5帖

DK

押入

便所

玄関

押入

押入

1,4551,4551,0051,1402,9101,005

8,970

17,940
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0

和室6帖(2) 和室6帖(1) 和室6帖(1) 和室6帖(2)

2,910 2,805 3,255

8,970

2,9102,8053,255

8,970

2
,
7
0
0
程
度
ま

で

1
,
4
0
0

1
,
2
7
0

玄関

収納便所
洋室(1)UB1116

収納 収納

冷蔵庫置場

洋室(2) ＬＤＫ

浴室

洗面脱衣室

玄関ホール

下足箱
玄関

収納 便所
洋室(1) UB1116

収納収納

冷蔵庫置場

洋室(2)ＬＤＫ

浴室

洗面脱衣室

玄関ホール

下足箱

外物置⇒新設
W1550×D1270 H2000程度（外形寸法）

再生砕石RC-40 ｔ60
コンクリート基礎W400*L700*H200
アンカープレートにて本体をコンクリート基礎に緊結する

2
,
9
0
0

砕石敷き C-20 t=50程度
1,900

600

コンクリートブロック（５個）を置き

雨水浸透枡 □300⇒新設

1
,
3
0
0

1,340 2,710 1,3402,7101,005

軒樋⇒撤去 雪止めアングル⇒撤去 軒先鉄板巻き⇒撤去 軒樋⇒新設 雪止めアングル⇒新設 軒先鉄板巻き⇒新設
(L-50×50×4 亜鉛メッキ品)

棟押さえ
長尺カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

軒樋⇒撤去 雪止めアングル⇒撤去 軒先鉄板巻き⇒撤去 軒樋⇒新設 雪止めアングル⇒新設 軒先鉄板巻き⇒新設
(L-50×50×4 亜鉛メッキ品)
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8,970 8,970 8,970 8,970

既存：長尺カラー鉄板瓦棒葺き

長尺カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺き t=0.4(カバー工法)

換気棟L1820（既製品）

2,910 2,805 3,255

8,970

2,9102,8053,255

8,970

改修後屋根伏図  1/100改修前屋根伏図  1/100

改修後平面図  1/100

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

※浴槽無し

砕石敷き  t=50程度
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9
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,
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6
0

改修前平面図  1/100

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）
課長代理 係 員

A - 0 4
1 / 1 0 0

2026/06改修前･改修後平面図・改修前･改修後屋根伏図



(※はｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材を示す)

　　 NAD塗装
軒天:新設下地共ケイカル版 t=6.0 目透し張り

17,940

8,970

1,005 1,005 1,455 1,455

8,970

1,0051,0051,4551,455
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17,940

2,910 2,805 3,255

8,970

2,9102,8053,255

8,970

軒天:ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ(※)⇒撤去
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2,910

8,970

2,910

8,970

UB UB

t=9.5

t=9.5

t=9.5

鼻隠し鋼板巻き⇒新設

t=9.5

2,145 3,915 3,915 2,145

天井下地

・野縁受け：36×36 @900
・野　　縁：36×36 @450

天井点検口 □450⇒新設

・板 野 縁：60×15 @150

GB-D

GB-D

GB-D
GB-D t=9.5

GB-D

・吊　　木：36×36 @900

・吊木受け：45×90 @900

1,340 2,710

吊木 吊木受け

野縁受け

野縁
板野縁

GB-D
t=9.5

GB-D
t=9.5

・和室、便所：化粧合板 t=3.0

・玄関ホール：化粧合板 t=6.0

・浴室：ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ版 t=7.0(※)

・吊ボルト：9φ

・パネル芯材：24×24

・吊木：30×30

天井仕上材⇒撤去

・パネル外周材：24×24 

天井下地(パネル工法)⇒撤去

・ＤＫ：化粧合板 t=6.0

・押入：ラワンベニヤ t=2.7
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浴室土間(t=100)⇒撤去

ポーチ土間(t=100)⇒撤去
立上りH=300共　　　　　
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17,940

2,910 2,805 3,255

8,970

2,9102,8053,255

8,970

・根太：30×40 @225

・床板：t=12 

　　　　+140×40

床組⇒撤去(床梁は取外･復旧)

・床梁：80×120×2+70×45

1,340 2,710 2,710 1,340

2,710 1,340

1,340 2,710 2,710 1,340

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

軒天:新設下地共ケイカル版(有孔版) t=6.0 目透し張り NAD塗装
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UB
FL-450
(GL+50)

17,940

1,455 1,455 1,005 1,005 1,4551,4551,0051,005

UB

鋼製束

大引き受け

大引き

土台

1,340 2,710 2,710 1,340

・土間コンクリート t=100

・ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ φ6-□150

・砕石 t=60

※詳細高さは現場合せ

・防湿シート t=0.15

土間コンクリート打ち

床組(床梁は取外･復旧)

・大引き：90×90

・大引き受け：45×105

・床　板：構造用合板t=28

・土　台：90×90

（一部土台は特記による）

接着系あと施工ｱﾝｶｰ M12

土
台
1
0
5
×
1
5
0

コンクリート金ゴテ押え
玄関ポーチ土間 t=120

立上部･平部:現場発泡ウレタン吹付 t=30

　土台

土 台

立上部:現場発泡ウレタン吹付 t=30

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）

A - 0 5
2026/06

1 / 1 0 0
課長代理 係 員

改修前床伏図  1/100 改修後床伏図  1/100

改修前天井伏図  1/100 改修後天井伏図  1/100

改修前・改修後床伏図・改修前・改修後天井伏図

t=9.5
GB-D

天井点検口 □450⇒新設

床下点検口 □600



ロックウール t=55　

止縁+ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 15×10

外壁⇒金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15

4
5
0

2
,
5
0
0

2
,
9
5
0

8,970 8,970

450 17,940 450

2,910 2,910

改修前北立面図  1/100

2,145 2,910 1,005 1,005 2,910 2,145

竪樋⇒撤去

（南面）

900

妻面外断熱軸組図  1/100 （北面） （南面） 妻面外断熱軸組図  1/100 （北面）

900

45×90 45×60

45×90 45×90

通気胴縁18×45

透湿防水シート

通気胴縁18×45

透湿防水シート

6506,510650

2
,
9
5
0

2
,
5
0
0

4
5
0

2
,
9
5
0

2
,
5
0
0

4
5
0

650 6,510 650

2
,
9
5
0

2
,
5
0
0

4
5
0

改修後西立面図  1/100 改修後東立面図  1/100

外壁⇒金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15 外壁⇒金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15

受金物@900⇒新設
竪樋:ｶﾗｰ鉄板φ60

1
,
2
5
0

1
,
2
5
0

10 10
3 3

1
,
2
5
0

10 10
3 3

1
,
2
5
0

〃
〃

〃
〃

3
6
04
5
0

透湿防水シート

通気胴縁18×90

破風:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板包み t=0.4
棟押え:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4

破風:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板包み t=0.4
棟押え:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4

430

45×90

430

45×60 @450

通気胴縁18×45 @450

ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ⇒新設

ロックウール t=55

通気軒見切り 通気軒見切り

ロックウール t=55　

ロックウール t=55

ロックウール
t=55

ロックウール t=55

9
0

90

金属系縦張りサイディング t=15

900（南側）
出隅部材(メーカー仕様による)

透湿防水シート

430（北側）

45×60 @450

ロックウール t=55

通気横胴縁 18×45 @450

外断熱詳細図  1/20

BF釜排気口用ｶﾞﾗﾘ⇒撤去

雪止めアングル⇒撤去 軒樋⇒撤去 既存広小舞及び唐草、鼻隠し鋼板巻き⇒全周撤去長尺カラー鉄板瓦棒葺⇒高圧洗浄

ｻｯｼ取付に伴う壁立上工事

基礎目地⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 20×10

基礎巾木専用塗料塗り 基礎巾木専用塗料塗り
基礎立上ｹﾚﾝ清掃の上、通気水切り 通気水切り 基礎立上ｹﾚﾝ清掃の上、

45017,940450

8,9708,970

雪止めアングル⇒新設
L=50×50×4.0ﾒｯｷ品、受金物@910

広小舞･唐草･鼻隠し⇒新設
カラーガルバリウム鋼板包みt=0.4新設共

ｻｯｼ取付に伴う壁立上工事

2
,
9
5
0

2
,
5
0
0

4
5
0

2,9102,8053,2553,2552,8052,910

2,1452,9101,0051,0052,9102,145 2,9102,910

改修後北立面図  1/100

改修後南立面図  1/100

1
,
2
5
0

丸形ﾌｰﾄﾞ付きｶﾞﾗﾘ⇒新設

基礎巾木専用塗料塗り
基礎立上ｹﾚﾝ清掃の上、止縁+ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 10×10 外壁⇒可とう形改修塗材E

（上塗2回 高耐候性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料）
基礎目地⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 20×10

ポーチ⇒新設ｻｯｼ取付に伴う壁立上工事

45017,940450

8,9708,970

広小舞･唐草･鼻隠し⇒新設
カラーガルバリウム鋼板包みt=0.4新設共

外壁⇒金属系ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞt=15

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ⇒新設

（ｶﾊﾞｰ工法）
屋根:長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板瓦棒葺きt=0.4

軒樋:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製(集水器共)
半円φ105⇒新設

2,910 2,805 3,255 3,255 2,805 2,910

4
5
0

2
,
5
0
0

2
,
9
5
0

改修前南立面図  1/100

竪樋⇒撤去 ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ⇒撤去

1
,
2
5
0

ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ⇒撤去

基礎目地⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 20×10

ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去換気ｶﾞﾗﾘ⇒撤去ｱﾙﾐﾄﾞｱ･ｻｯｼ⇒撤去
外壁⇒高圧洗浄

8,970 8,970

450 17,940 450

物干し金物⇒撤去

既存広小舞及び唐草、鼻隠し鋼板巻き⇒全周撤去軒樋⇒撤去長尺カラー鉄板瓦棒葺⇒高圧洗浄雪止めアングル⇒撤去

玄関ﾎﾟｰﾁ土間⇒新設

屋根:長尺ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板瓦棒葺きt=0.4
（ｶﾊﾞｰ工法） 軒樋:ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製(集水器共)

半円φ105⇒新設

基礎立上ｹﾚﾝ清掃の上、
基礎巾木専用塗料塗り

⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 10×10
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ廻り

ｱﾙﾐ製ﾄﾞｱ(欄間付き)⇒新設

⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 20×10
基礎目地

ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去(枠共)

玄関ドア⇒撤去(枠･欄間共)
外壁⇒高圧洗浄

版間⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 20×10

ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去

ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去(枠共) ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去(枠共)

ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去

玄関ﾎﾟｰﾁ土間⇒撤去

ｱﾙﾐｻｯｼ⇒撤去(枠共)

換気ガラリ⇒撤去

風呂釜用換気口⇒塞ぎ
（ﾜｲﾔｰﾒｯｼｭ･ｺﾝｸﾘｰﾄ･防水ﾓﾙﾀﾙ塗り）

外壁⇒可とう形改修塗材E
（上塗2回 高耐候性ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料）

竪樋:ｶﾗｰ鉄板φ60
受金物@900⇒新設

竪樋:ｶﾗｰ鉄板φ60
受金物@900⇒新設

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ⇒新設

版間⇒ｼｰﾘﾝｸﾞMS-2 20×10

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

軒天:ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ版 t=6.0 NAD塗装下地共 軒天:ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ版 t=6.0 NAD塗装下地共

ロックウール t=55

4
5
0

3
6
0

4
5
0

2
,
5
0
0

2
,
9
5
0

650 6,510 650

竪樋⇒撤去

軒天:ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ⇒撤去

破風鋼板巻き⇒撤去
10 10

3 3

1
,
2
5
0

改修前東立面図  1/100

外壁⇒高圧洗浄

6506,510650

4
5
0

2
,
5
0
0

2
,
9
5
0

改修前西立面図  1/100

破風鋼板巻き⇒撤去

軒天:ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ⇒撤去

竪樋⇒撤去

10 10
3 3

1
,
2
5
0

外壁⇒高圧洗浄

BF釜排気口用ｶﾞﾗﾘ⇒撤去

ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ⇒撤去

床下換気口⇒そのまま

床下換気口⇒そのまま

床下換気口⇒内側から防鼠網張り

ｱﾙﾐ複合⇒新設

ｱﾙﾐ複合⇒新設

ｱﾙﾐ複合⇒新設

ｱﾙﾐ複合⇒新設

ｱﾙﾐ複合⇒新設 ｱﾙﾐ複合⇒新設

換気ｶﾞﾗﾘ⇒新設

雪止めアングル⇒新設
L=50×50×4.0ﾒｯｷ品、受金物@910

物干し金物⇒新設(勾配用)

棟換気 棟換気

竪樋:ｶﾗｰ鉄板φ60
受金物@900⇒新設

ｱﾙﾐ複合⇒新設
棟換気

給湯器⇒撤去

配電盤⇒撤去

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）
課長代理 係 員

1/20,1/100

2026/06
A - 0 6

改修前･改修後立面図・各部分詳細図



水切下地 105×25

棟換気：アルミ既製品（丸型）

換気用穴あけ

棟包み：カラーガルバリウム鋼板 t=0.4 水切下地 30×30

1
2
0

1
0
0

220 100

120

※ 既存基礎

10
 3

1,627.5 1,627.5 1,627.5 1,627.5

6506,510650

※ 既存小屋組み

1
,
8
0
0

4
5
0

6
5

5
1
5

1
0
0

6
0

5
0

1,860 945

3,705 2,805

960 6,510

1
,
8
0
0

2
2
5
(
水
上
)

玄 関

再生砕石 RC-40 t=60

防湿シート t=0.15

ワイヤーメッシュ 6φ×150□

土間コンクリート t=100

棟包み

カラーガルバリウム鋼板 t=0.4

長尺カラーガルバリウム鋼板瓦棒葺 t=0.4 カバー工法

鼻隠し･唐草：カラーガルバリウム鋼鈑包み t=0.4

竪樋カラー鉄板製　60φ

受金物 900＠　　　　　

グラスウール 10㎏ t=100

板野縁 60×15 @150

野縁 36×36 @450

野縁受け 36×36 @900

モルタル金ゴテ押さえ t=65巾木モルタル金ごて

（玄関戸・各サッシ廻り共通）

シーリング MS-2 20×10　　

モルタル刷毛引き補修　　　

土台 90×90

GB-D t=9.5

GB-D t=9.5

縦胴縁 36×36 @450（外壁面・界壁面共）　

可とう形改修塗材Ｅ（厚付け仕上げ）

2
5
0

1
5
0

7
0

2
4
5

2
0

3
0

▼ＦＬ

▼ＧＬ

2
,
9
5
0

1
,
2
5
0

4
,2
0
0

1
0
0
5
0

1-D13

1,060

GB-R t=12.5 EP-G塗装（外壁面・界壁面共）

軒樋カラー鉄板製半円形105φ

受金物 450＠（呼び樋は両妻面側）

鋼製束

軒天：ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ版t=6.0 張替+NAD塗装

D10@200

D10@250

3
0
0

戸当り

矩計図  1/20

大引き90×90

合板下地　　            　

UC塗装

吊木:36×36 @900

吊木受け 45×90 @900アルミカーテンレールＷ

カーテンレール受 30×60 UC塗装

W900×D750 t=150程度　　　　

勝手口前：ポーチ新設　　　　

差し筋アンカー･鉄筋 D10 @200

1
8
0

（一部有効版張り）　　　　　　 

気密基礎パッキン t=20

木既製幅木 H=50

玄関框 100×50 UC塗装

（上塗り2回：高耐侯性アクリルシリコン樹脂塗料）

砕石敷き C-20 t=50程度

5
0

※
5
1
5

C
H
＝
2
,
3
0
0

C
H
＝
2
,
3
0
0

ＬＤＫ
UC塗装

大引き90×90 @900～1000

押出法ポリスチレンフォーム３種ｂＡ t50

合板フロアーt12

構造用合板t28

300

棟換気詳細図　1/10

現場発泡ウレタン吹付 t=30

※ 既存基礎

鉄筋、捨てコン t=30

再生砕石 RC-40 t=100

立上り t=120

※ 既存土間

※ 既存基礎

※玄関＿ポーチの段差寸法は現地レベルを確認の上、決定する

※現地で躯体寸法確認のうえ、床高さ、サッシ寸法等を確認のこと

ロックウールt55 （外壁面・界壁面共）　

木既製廻縁 H=30

横胴縁 18×45 @450（外壁面・界壁面共）　

L-50×50×4(亜鉛メッキ品)

雪止めアングル１段新設　 

受金物 @910　　　　　　　

玄関ホール

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装

L=1,820（新日軽同等品）

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

A - 0 7

大引き受け 45×105

矩計図・部分詳細図

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）
課長代理 係 員

1/10,1/20

2026/06



③天井仕上（木下地組＋GB-D t=9.5　断熱材:グラスウール10K t=100）

内外部解体工事内容

1,455 1,455 1,005 1,140 2,910 1,005

8,970

1,455 1,455 1,005 1,005

8,970

Ａ

展開方向

Ｃ

ＢＤ
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,
9
0
5

9
0
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,
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,
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0
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5
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0
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,
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5
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,
5
1
0

9
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0

2,910 2,805 3,255

8,970 2,910 6,060

浴室 洗面脱衣室
便所

玄関

押入

押入押入

DK

玄関

洗面脱衣室
便所

収納

洋室(2)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

ＬＤＫ

和室4.5帖

玄関ホール

和室6帖(1)和室6帖(2)

内外部改修工事内容

[内 部 ]

②天井材解体撤去処分

①床解体撤去処分

（天井板・廻縁・天井下地組 等一式）

③内壁解体撤去処分（躯体面左官仕上部分は既存のまま）

④木製建具、枠材の撤去処分

⑤流し台の撤去処分

（間仕切り壁・躯体面の胴縁組 等一式）

[内 部 ]

⑤軒樋、竪樋の撤去処分

⑥電気・給水・ガス設備の不要な配線・配管・器具等の撤去処分

（外壁改修工事に支障となる部分を含む）

[外 部 ]

③屋根部の広小舞、唐草、破風・鼻隠し鉄板巻きの撤去処分

②ポーチ土間の撤去処分

①鋼製建具の撤去処分

⑦木製建具新設

⑥壁EP-G塗装、木部UC塗装（サッシ枠、UB枠、玄関枠、玄関框、棚板）

枕棚+中段

戸当り

ｺｰﾅｰ(木製)

ｺｰﾅｰ(木製)

浴室
UB1116

⑧ユニットバス新設（1116タイプ）※現地で躯体寸法を確認すること

345 1,110

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

（畳・床板・床組・玄関、浴室廻り基礎 等一式）

⑥便器・手洗い・洗濯パン・浴槽・水栓類の撤去処分

⑤間仕切り壁の新設（木下地組＋GB-R t=12.5）※一部水回り GB-S t=12.5

下足箱

1,340 2,710

洋室(1)

収納
枕棚+中段

収納
枕棚+中段

上部天井点検口
冷蔵庫置場

7
5
0

1
,
5
0
0

2
,
3
0
0
程
度

ライニング H1100×D100

740

2
,
0
0
5

8
0
0

3
,
7
0
5

　外壁（妻面）・耐力壁仕上（木下地組＋GB-R t=12.5）

1,800 1,110

1
,
4
5
5

4
5
0

玄関ホール

差し筋アンカー・鉄筋 D10 @200
ポーチ新設 W900×D750 t=180程度

②床仕上（構造用合板t=28＋合板フロアーt=12　断熱材:押出法ポリスチレンフォーム３種ｂＡ t50）

[外 部 ]

①屋根葺き工事（長尺ガルバリウム鋼板瓦棒葺き t=0.4）カバー工法

②鼻隠し・破風カラー鋼板包み（カラーガルバリウム鋼板 t=0.4）

④妻壁断熱工事

⑤外壁塗装改修工事

⑥外部アルミ建具新設

③軒樋及び竪樋の新設

⑦物干し金物の新設

⑨給水・排水・ガス配管工事

⑧電気幹線工事

⑩給湯器新設

ふかし壁ｔ100

改修前平面詳細図  1/50 改修後平面詳細図  1/50

⑫給水・給湯・排水・ガス配管工事

⑪電気配線・配管、電話配管工事

⑨流し台 W1500、ガス台 W750、吊戸棚 W1500、洗面化粧台 W500、便器、換気扇フード新設

⑦瞬間湯沸し器・照明器具・配線器具・配線類の撤去処分

⑩手摺新設（玄関、便所、洗面脱衣室）

①浴室土間新設・床下防湿処理

改修前・改修後平面詳細図

　Ｌ型手摺・Ｉ型手摺・角型鏡W300×H450程度

④外壁（南北側のみ）・界壁仕上（木下地組＋GB-R t=12.5 断熱材:ロックウールt55）

上部換気ﾌｰﾄﾞ

④外部残置コンクリートブロック撤去処分

⑦前庭　中木伐採、伐根、敷地内整備

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

床下点検口

床下点検口

ライニング H1250×D100

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟） 1 / 5 0
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課長代理 係 員

床下点検口

上部天井点検口



1,340

ライニング新設：ステンレス張り t=0.4

GB-R t=12.5 EP-G GB-R t=12.5 EP-G

AD-1タオル掛け 木枠 UC GB-R t=12.5 EP-G Ｉ型手摺 L=900　　　 
UB入口

ﾒｰｶｰ仕様

下足箱

W800×H800 D400程度洗面化粧台
UB入口木枠 UCW=500

GB-S t=12.5 EP 手摺取付け用下地(下地のみ) 既製巾木 既製巾木

（木下地組+胴縁組） 針葉樹合板t=12.0 モルタル巾木 モルタル巾木

Ａ Ｃ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ洗面脱衣室 Ｂ Ｄ 玄関・玄関ホール

GB-R t=12.5 EP-GGB-R t=12.5 EP-G

カーテンレール受H=60 UC

タオル掛け           
カーテンレールＷ

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ Ｌ型手摺 W600×H700　
幅広付鴨居 H=75 UC

GB-R t=12.5 EP

既製巾木

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ洋室（１） 便 所

幅広付鴨居 H=75 UC 幅広付鴨居 H=75 UCカーテンレール受H=60 UC

カーテンレールＷ棚板

ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ
中段

押 入

GB-R t=12.5 EP-G GB-R t=12.5 EP-G
中段

既製巾木

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ洋室（２）

幅広付鴨居 H=75 UC カーテンレール受H=60 UC

カーテンレールＷ
不燃化粧板 t=3.0

GB-S t=12.5下地 GB-S t=12.5下地　木下地･胴縁組共ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ

不燃化粧板 t=3.0 GB-S t=12.5下地

GB-R t=12.5 EP-G 見切り

既製巾木

Ａ Ｂ Ｃ ＤＬＤＫ

構造用合板下地 t=12.0

1
,
3
5
0

1
,
3
5
0

740

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

1
,
5
0
0

1
,
5
0
0

1
,
2
5
0

4
5
0

4
5
0

1,455 1,905 1,455 1,905 1,005 1,340 2,805 1,005 2,805

構造用合板下地 t=12.0

構造用合板下地 t=12.0
構造用合板下地 t=12.02

,
0
0
0

1
,
8
0
0

2
5
0

250

2,710 1,005 2,805 1,005 2,910 2,805 1,005 1,455 1,005 1,455

300
構造用合板下地 t=12.0 構造用合板下地 t=12.0

枕棚

2
,
0
0
0

1,800 1,110 900 3,705 2,910 3,705 900

構造用合板下地 t=12.0

2,300程度

2
,
0
0
0

1
,
1
0
0

2,145 3,915 3,705 6,060 3,705

既製廻縁

2
,
3
0
0

5
0
0

エアコン用下地補強　 

既製廻縁構造用合板下地 t=12.0 換気ガラリ 既製廻縁 既製廻縁

2
,
3
0
0

3
0
0

既製廻縁 既製廻縁 既製廻縁既製廻縁 エアコン用下地補強　 
ラワン合板t=5.5

構造用合板下地 t=12.0 換気ガラリ

2
,
3
0
0

3
0
0

幅広付鴨居 H=75 UC   エアコン用下地補強　 換気ﾌｰﾄﾞ取付部 換気ﾌｰﾄﾞ W750 既製廻縁
壁フカシｔ100換気ガラリ 構造用合板下地 t=12.0 吊棚 W1500構造用合板下地 t=12.0

2
,
3
0
0

3
0
0

2
,
3
0
0

5
0
0

2
,
3
0
0

5
0
0

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

※ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ付鴨居干渉確認

※ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ付鴨居干渉確認

※ｽﾘｰﾌﾞｷｬｯﾌﾟ付鴨居干渉確認

展開図

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）
課長代理 係 員
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1,690

丁番（ステンレス製ナイロンリング入り×2枚） 丁番（ステンレス製ナイロンリング入り×2枚）

28

２

28

４（内２箇所逆勝手）

複層ガラス（型）F4＋A6＋FL3

・全箇所について既存の躯体開口寸法を実測の上、製作すること。

Ｈ－３

姿 図

材  料

仕  上

数  量

見  込

姿 図

ガ　ラ　ス

金　物　等

FL

FL

玄 関

１

AD

種別･方式

場 所

ガ　ラ　ス

半外付け、カラー鋼板t=0.4、コア入り

金　物　等
内外レバーハンドル、サムターン付シリンダー錠

郵便受口、受口カバー、受籠、室名札、戸当り

材  料

仕  上

上 框

下 框 中 框

縦 框

見  込

数  量

・枠一体型既製品建具とする。使用メーカー・仕様について監督員の承諾を受けること。

・特記無き仕様は、メーカーの標準仕様による。

　なお、製作前に監督員と打ち合わせを行い、色等はカタログ、見本品を提出し決定する。

・メーカー決定については、監督員の承諾を受けること。

金属製建具　特記事項建具キープラン

塩ビ化粧シート貼り

引手・Ｖレール・戸車・他附属金物一式

両側ソフトクローザー機能付き

種別･方式

場 所

引違い戸

ＬＤＫ

WD

１

FL

塩ビ化粧シート貼り

WD

２

引手・Ｖレール・戸車・他附属金物一式

ソフトクローザー機能付き

FL

塩ビ化粧シート貼り

他附属金物一式

レバーハンドル・戸当り

35

WD

３

片開き戸

明かり窓

塩ビ化粧シート貼り 35

他附属金物一式

片開き戸

便 所

２

WD

４

FL

塩ビ化粧シート貼り

４

取手、上下レール、ピボット、受座、吊車

ガイドローラー、折戸用丁番　他附属金物一式

折戸

28

WD

５

洋室(1)、洋室(2)

FL

塩ビ化粧シート貼り

２

WD

他附属金物一式

６

ＬＤＫ

２

70

2
,
0
0
0

ア
ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
1
0

2
,
0
0
0

ア
ン
ダ
ー
カ
ッ
ト
1
0

20

収納開き戸

2
,
0
0
0

9
0
0

片引き戸

1,800

1,870

1,870

2
,
0
0
0

2
,
0
0
0

1,110 1,005

レバーハンドル・表示錠(非常開錠機能付き)・戸当り

2
,
1
0
0

2
3
0

有効830程度

浴室

収納

玄関

洋室(2) ＬＤＫ

洋室(1)
収納

収納

AW AW AW AD
３ ４ ５ １

WD
WD ５
３ WD

４ WD
２

WD WD WD WD
５ ３ １ ６

AW

洗面脱衣室

玄関ホール

WD
２

AW
１

900

FL

１

AW

半外付け

網戸（合成樹脂製網）、中桟

クレセント、付属品一式

引違いサッシ

４

FL

AW

半外付け

網戸（合成樹脂製網）

クレセント、付属品一式

引違いサッシ

FL

AW

半外付け

網戸（合成樹脂製網）

FL

AW

半外付け

２ ２

70

FL

AW

半外付け

クレセント、付属品一式

引違いサッシ

２ ３ ４ ５

1
,
8
0
0

ＬＤＫ、洋室(2)

網戸（合成樹脂製網）

洋室(1) 浴 室

1
,
8
0
0

洗 面脱 衣 室

横すべり出しサッシ

付属品（防水）一式

横すべり出しサッシ

ＬＤＫ、便所

網戸（合成樹脂製網）

２ ４

付属品（防水）一式

ラッチハンドル、ハーフロック、サブロック ラッチハンドル、ハーフロック、サブロック

FL

1
,
8
0
0

AD

ＬＤＫ

AW
１AD

２

900

半外付け

ドアクローザー、ドアガード、ドアアイ

内外レバーハンドル、サムターン付シリンダー錠

２

2
,
0
0
0

1,005

取手、下部ドアストッパー

ドアクローザー、中桟、框付き、付属品一式

５

洋室(1)、ＬＤＫ（逆勝手） 洋室(2)、洗面脱衣室（逆勝手）

４（内２箇所逆勝手）

下：断熱パネル

AW
２

便所

有効700程度

等
　
級

気密断熱

遮音 耐風圧

勝手口ドア片開きフラッシュドア

カラーアルミ

上：複層ガラス（透明）FL3＋A10＋FL3

下：複層ガラス（型）F4＋A9＋FL3

複層ガラス（型）F4＋A9＋FL3 複層ガラス（型）F4＋A9＋FL3 複層ガラス（型）F4＋A9＋FL3 複層ガラス（型）F4＋A9＋FL3

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190 　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

調整幹

アルミ樹脂複合サッシ アルミ樹脂複合サッシ アルミ樹脂複合サッシ アルミ樹脂複合サッシ アルミ樹脂複合サッシ

［木調既製品］ ［木調既製品］ ［木調既製品］ ［木調既製品］ ［木調既製品］ ［木調既製品］

・住宅用アルミ樹脂複合サッシとし、仕様･規格･寸法については各メーカーの仕様による。

木調内部建具　特記事項

アルミ樹脂複合ドア

90 86 86 86

２

86

640

1
,
8
0
0

1
,
8
0
0

9
0
0

1,690

5
0
0 3
5
0

405405

3
5
0

上：複層ガラス（型）F4＋A15＋FL3

2
0
0

1
,
9
0
0

建具表・キープラン

令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15･16号棟）
課長代理 係 員

A - 1 0
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玄関

収納
便所

洋室(1)
UB1116

収納 収納

冷蔵庫置場

洋室(2) ＬＤＫ

浴室

洗面脱衣室

玄関ホール

下足箱

玄関

収納
便所

洋室(1)
UB1116

収納収納

冷蔵庫置場

洋室(2)ＬＤＫ

浴室

洗面脱衣室

玄関ホール

下足箱

上部天井点検口

玄関

収納

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

ＬＤＫ

枕棚+中段

浴室
UB1116

上部ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

下足箱

収納
枕棚+中段洋室(1)

冷蔵庫置場

洋室(2)

玄関ホール
便所

洗面脱衣室

枕棚+中段
収納

WhWh

引込開閉器盤　鋼板製　WP

ED

MCCB 3P60AF/60AT

単3中性線欠相保護付

EM-CET14  E5.5 (VE28)EM-CET8  E5.5 (VE22)

2

2

●

♪

分配器（３分配）

2EET

2

2

2EET

2

2

H

WPWP

2EET

H:1,500

2EET

H=1,800
H
H

H

H

HL

L H

（床下）
ヒーター用

H

L

2ET

2EET 2EET

H=1,800

20A

20A

1E

H=1,800

1E
H=1,800

20A

1E
H=1,800

住戸分電盤

住宅用ホーム分電盤（メーカー仕様）

20A

20A

20A

20A

20A

20A

20A

②機器ｺﾝｾﾝﾄ　 100V

⑦ﾋｰﾀｰ用　　　100V

④洋室１　　　100V

⑤洋室２　 　 100V

①ＬＤＫ　　　100V

100V

⑥洗面･浴室 　100V

⑧ｴｱｺﾝ用　　　100V

⑨ｴｱｺﾝ用　　　100V

⑩ｴｱｺﾝ用　　　100V

③玄関・ﾄｲﾚ

20A

20A

20A

コンセント（１口）

コンセント（２口）2

2E

防水コンセント

引掛シーリング

モジュラージャック

テレビ端子

2EET

コンセント（２口接地極付）

WP

EM-EEF2.0-2C

EM-EEF2.0-3C

EM-EEF1.6-2C

EM-EEF1.6-3C

コンセント（２口接地極・接地端子付)

片切スイッチ（位置表示付)

片切スイッチ（確認表示付)L

H

住宅用火災警報器　(光電2種　電池式）

記 号 室 名

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

玄関ﾎｰﾙ ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　天井直付型　LED　5.9W

ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　天井直付型　LED　5.9W

ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ　天井直付型　LED　5.9W

仕 様

ｷｯﾁﾝﾗｲﾄ　棚下直付型　ﾌﾟﾙｽｲｯﾁ付　LED　12W

照 明 器 具

換 気 扇

ト イ レ

台所用換気扇　200φ　電気式シャッター

参考品番

LGB52097 LE1

LGB51520 LE1

LGB51520 LE1

LGB51520 LE1

壁ｽｲｯﾁ、ｱﾙﾐ製丸型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(150φ、防虫網付)

ﾕﾆｯﾄﾊﾞｽ付属品、ｱﾙﾐ製丸型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(100φ、防虫網付)

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｧﾝ　100φ、ｱﾙﾐ製丸型ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ(100φ、防虫網付) V-08P8

EX-20EH

P-60SW2

台所換気扇用

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

P.Box150□×100 WP

1

2

8

9
10

4

5

4

7 3

TIVF0.65-2P(PF22)換気扇用特 記 仕 様 書

１． 仕 様 書 等

電力会社供給規定及び施工標準図による。

　本特記仕様書のほか、公共住宅建設工事共通仕様書（最新版）、内線規定、

２． 配 線 　電線は、ビニール外装ケーブルを使用し、第１ジョイントボックスまでは、

３． 接 地 　接地に使用する接地線は、600Vビニール電線ＧＶ線を使用し、点検に便利な位置に接地

（電話の線は出したまま）する。

４． 電 話 設 備

引込点より取引用計器までは図示とする。

2.0㎜を使用し、以降は2.0・1.6㎜とする。

　電話配管材料は、保安器箱以降は PF16とし、EM-TIEF0.65-2C の配線をする。

５． テレビ設備 　テレビ設備屋外配線については、電波調査を行い監督員と協議の上、施工を行うこと。

屋内配線は、分配器は３分配、ケーブルはS5C-FB とし、端子は直列ユニットとする。

６． 規 格 等 　資材は、JIS表示品目については JISマーク品とする。

７． 提 出 書 類 　工事完成後、絶縁・接地抵抗試験表、保証書、取扱説明書、工事写真をまとめて提出する。

凡 例

洗面脱衣

流し元灯

浴 室

便 所

台 所

器 具 表

2026/06

部 長 図面番号

日 付

縮 尺課 長 担 当 工事名称

図面名称　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

課長代理調整幹 係 員〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190
電気設備特記仕様書・平面図
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玄関

洗面脱衣室
便所

収納

洋室(2)

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

ＬＤＫ

枕棚+中段

床下点検口浴室
UB1116

玄関ホール

上部ﾚﾝｼﾞﾌｰﾄﾞ

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙW

下足箱

洋室(1)

収納
枕棚+中段

収納
枕棚+中段

上部天井点検口
冷蔵庫置場

GM

ｶﾞｽﾒｰﾀｰ

G

Ｍ

G

既存管接続

V
U
5
0

V
U
5
0

V
U
5
0

P.P20
給湯器

不凍栓20

給湯器リモコン

既存量水器

既存立ち上がり部接続

既存管接続

給湯器リモコン

追炊きペアチューブ

改修後平面図  1/50

給水・給湯管

Gﾋｰﾀｰ巻+保温巻

給
湯
器

可とう管ｺｯｸ15A

湯抜き用ﾊﾞﾙﾌﾞ15A

1
5
0
0

追焚ペアホース

給 湯 器 廻 り 詳 細 図

特 記 仕 様 書

仕 様 書 等

給 水 設 備２．

本特記仕様書のほか、公共住宅建設工事共通仕様書、関係市町村上下水道条例、高圧ガス取締法、液化石油ガス保安１．

給 湯 設 備 給湯管は、温水器からヘッダーまで耐熱塩ビライニング鋼管の径20㎜とする。

排 水 設 備

ガ ス 設 備

３．

４．

５．

埋設深度は、ＧＬ-600㎜でかつ凍結深度以下する。

規則等の施行令、関係施工規則及び施工標準図による。

配管は、水道メーターから不凍栓までをポリエチレン管20mm、不凍栓からヘッダーまでをポリブテン管（ヒーターガ

イド付、保温材10mm付）13mm及び不凍栓から給湯器までを内外面塩ビライニング鋼管20mmのＪＩＳ又はＪＷＷＡの規

格品を用いて施工する。

６．

７． 提 出 書 類

防 錆 等

工事完成後、水圧試験表、ガス圧試験表、保証書、取扱説明書、工事写真をまとめて提出する。

鋼管のネジ切部はサビ止め塗装を施す。

鋼管等の露出部分は、ＯＰ塗仕上げとする。

ヘッダー以降は、ポリブテン管（ヒーターガイド付き、保温材10mm付）13mmとする。

ヘッダー以降は、ポリブテン管（ヒーターガイド付き、保温材10mm付）13mmとする。

主管立上り部を撤去し、妻壁断熱工事後、再取付を行う。既存管は再利用とする。

ガス管の規格・径は、ガス供給事業者の規定による。メーター以降の配管は、取り替える。

保温は、屋内隠蔽部は、凍結防止ヒーター+ワンタッチ保温筒(10㎜)とする。

仕 様

汚水管は、塩化ビニール管（ＶＵ）のJIS規格品とし径100㎜を用いて施工する。

雑排水管は、塩化ビニール管（ＶＵ）のJIS規格品とし径50㎜を用いて施工する。

洋 風 便 器

タ オ ル 掛

水 栓

水 栓

洗 濯 パ ン

給 湯 器

ガ ス 栓

C1210S　手洗付、暖房便座、紙巻器共

400L　(SUS)　　トイレ１個　洗面所１個

台所　混合水栓　シングルレバー

洗濯用（緊急止水弁付き）

竪引きトラップ付き

20号　オート 追焚き機能付、台所、浴室リモコン
リモコンケーブル共、屋外壁掛

ヒューズコック (1口)

参 考 品 番

(YHT50HS4)

(TKS05311J)

(TW11RF)

(PF-8064A,TP-51)

(RUF-A2005SAW)

機　器　表

2026/06

図面番号

日 付

縮 尺部 長 課 長 担 当 工事名称

図面名称　 　 　 溝 口 　 賢 一

一級建築士登録第301255号

係 員課長代理調整幹

M - 0 1

〒380-0836

長野市大字南長野南県町 1003-1

TEL 026-227-4322  FAX 227-4190

1 / 5 0

機械設備特記仕様書・配置図・平面図
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令和8年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

工 事 費 内 訳 書

長野県住宅供給公社

参考数量

　　



1. 工 事 名 令和8年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

2. 工 事 場 所 東筑摩郡朝日村大字古見950

3. 構 造 ･ 規 模 PC造　平屋建て（１棟2戸） 15・16号棟　改修

工事対象住戸　計　2戸

円

円

円総 計

金 額

消 費 税

　　



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

A 建築工事 1.0 式

B 電気設備工事 1.0 式

C 機械設備工事 1.0 式

D 外構工事 1.0 式

Ⅰ 計 直接工事費計

うち材料費 1.0 式

うち労務費 1.0 式

Ⅱ 共通費

A 共通仮設費 1.0 式

B 現場管理費 1.0 式

うち建退共制度の掛金 1.0 式

うち法定福利費事業主負担額 1.0 式

うち安全衛生経費 1.0 式

C 一般管理費 1.0 式

Ⅱ 計 共通費計

工 事 価 格 直接工事費＋共通費

Ⅲ 消費税等相当額 10% 1.0 式

工 事 費

総 括 表

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 1



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

A 建築工事

-1 直接仮設工事 1.0 式

-2 解体工事 1.0 式

-3 屋根改修工事 1.0 式

-4 妻壁断熱工事 1.0 式

-5 外壁塗装改修工事 1.0 式

-6 床下工事 1.0 式

-7 内装工事 1.0 式

-8 塗装工事 1.0 式

-9 建具工事 1.0 式

-10 その他工事 1.0 式

A 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 2



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

A 建築工事

-1 直接仮設工事

外部足場損料
手すり先行型くさび緊結式足場
H=10m未満 建地幅600運搬共 90日 203.0 掛㎡

ネット養生シート ﾒｯｼｭｼｰﾄ 80日 203.0 掛㎡

内部足場損料 脚立足場 並列 60日 117.0 ｍ2

墨出し 内部改修 117.0 ｍ2

養生  〃 117.0 ｍ2

整理清掃片付け  〃 117.0 ｍ2

A-1 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 3



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-2 解体工事

（解体撤去工事）

基礎コンクリート撤去
玄関･ﾎﾟｰﾁ･浴室土間､束石､
人力 集積共 1.3 ｍ2

コンクリートカッター入れ
玄関･ﾎﾟｰﾁ･浴室土間
玄関ﾎﾟｰﾁ～ｱﾌﾟﾛｰﾁ部境共 9.5 ｍ

タタミ撤去 34.0 枚

内部造作材撤去
床板･床組､仕上･軸組･胴縁 天井
板･野縁･吊木･吊ﾎﾞﾙﾄ等一式 117.0 ｍ2
DK･浴室(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有)除く

外部建具撤去
W850×H2100 玄関
扉､枠､額縁､ｶｯﾀｰ入れ等一式 集積共 2.0 か所

〃
W850×H1800 DK
扉､枠､額縁､ｶｯﾀｰ入れ等一式 集積共 2.0 か所

〃
W1750×H1800 和室6帖(1)･(2)
扉､枠､額縁､ｶｯﾀｰ入れ等一式 集積共 4.0 か所

〃
W1750×H900 和室4.5帖
扉､枠､額縁､ｶｯﾀｰ入れ等一式 集積共 2.0 か所

〃
W600×H750 浴室･洗面脱衣室
扉､枠､額縁､ｶｯﾀｰ入れ等一式 集積共 4.0 か所

〃
W400×H350 DK･便所
扉､枠､額縁､ｶｯﾀｰ入れ等一式 集積共 4.0 か所

内部木製建具撤去
W1700×H1830 ｱﾙﾐ製 浴室
枠材含む 集積共 2.0 か所

〃
W600×H1800 ﾌﾗｯｼｭ戸 便所
枠材含む 集積共 2.0 か所

〃
W1700×H1830 ﾌﾗｯｼｭ引違い DK
枠材含む 集積共 2.0 か所

〃
W3600×H1800 襖 DK･和室6帖(1)
枠材含む 集積共 2.0 か所

〃
W2700×H1800 襖 和室6帖(1)･(2)
枠材含む 集積共 4.0 か所

〃
W1700×H1800 襖 和室4.5帖
枠材含む 集積共 2.0 か所

〃
W1700×H1800 襖 和室4.5帖(押入)
枠材含む 集積共 4.0 か所

鼻隠し・破風・唐草
鉄板巻き撤去 広小舞撤去共 54.1 ｍ

既存樋撤去
軒樋･竪樋･集水器含む
集積共 55.4 ｍ

雪止めアングル撤去 37.7 ｍ

既存物干し金物撤去 2.2 組

（住設機器解体工事）

流し台・ガス台撤去 W1800 2.0 か所

浴槽撤去 2.0 か所

洋風便器撤去 ﾛｰﾀﾝｸ付き 2.0 か所

手洗器撤去 水栓類含む 2.0 か所

洗面器撤去 水栓類含む 2.0 か所

洗濯パン撤去 ﾄﾗｯﾌﾟ共 2.0 か所

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 4



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

換気扇撤去 台所φ200 ﾄｲﾚφ100 4.0 か所

ベンドキャップ撤去 6.0 か所

スリーブキャップ撤去 2.0 か所

換気ガラリ撤去 6.0 か所

灯具撤去
玄関ﾎｰﾙ･便所･洗面脱衣室･浴室･
居室(15号) 12.0 か所

ルームエアコン撤去 内部 15号 1.0 か所

給湯器撤去 外部 16号 1.0 か所

瞬間湯沸し器撤去 内部 16号 1.0 か所

設備機器ボックス撤去 東側妻面 2.0 か所

設備配管・配線撤去 電線管､ｶﾞｽ管､給水類 1.0 式

（アスベスト含有建材解体撤去工事）

軒天撤去 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ 30.7 ｍ2

ＤＫ天井撤去 ｽﾚｰﾄ版 20.8 ｍ2

ＤＫ壁撤去 ｽﾚｰﾄ版 37.4 ｍ2

浴室天井撤去 ﾊﾟﾙﾌﾟｾﾒﾝﾄ板 5.5 ｍ2

除去石綿処理 密封処理(二重梱包) 0.6 ｍ2

（解体材処分）

解体材分別・集積・積込 木材･合板･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞくず 人力 3.2 ｔ

〃 木･紙･繊維くず 人力 7.5 ｔ

〃 金属屑(金属千地くず) 人力 2.4 ｔ

〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ﾓﾙﾀﾙ､CB類
機械併用 30㎝以下 6.3 ｔ

〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｸﾛｽくず 人力 1.7 ｔ

〃 ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ･陶磁器くず 人力 1.2 ｔ

〃 混合廃棄物 安定型 人力 1.1 ｔ

〃 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類 人力 1.1 ｔ

〃 ﾀﾀﾐくず 人力 1.0 ｔ

〃 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 人力 0.1 ｔ

解体材運搬費
木材･合板･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞくず
2t･4t積み 10km 3.2 ｔ

〃
木･紙･繊維くず
2t･4t積み 10km 7.5 ｔ

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 5



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

〃
金属屑(千地くず)
10t積み 10km 2.4 ｔ

〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ﾓﾙﾀﾙ､CB類
10t積み 10km 6.3 ｔ

〃
廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｸﾛｽくず
2t･4t 30㎞ 1.7 ｔ

〃
ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ･陶磁器くず
2t･4t積み 30km 1.2 ｔ

〃
混合廃棄物
2t･4t積み 30km 1.1 ｔ

〃
廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ
2t･4t積み 30km 1.1 ｔ

〃
ﾀﾀﾐくず
2t･4t積み 30km 1.0 ｔ

〃
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材
2t･4t積み 30km 0.1 ｔ

解体材処分費 木材･合板･ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞくず 焼却 3.2 ｔ

〃 木･紙･繊維くず 焼却 7.5 ｔ

〃 金属くず(金属千地くず) 有価物 2.4 ｔ

〃
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊､ﾓﾙﾀﾙ､CB類
30㎝以下 6.3 ｔ

〃 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ･ｸﾛｽ屑 1.7 ｔ

〃 ｶﾞﾗｽ･ﾀｲﾙ･陶磁器 1.2 ｔ

〃
混合廃棄物
混合安定型のみ 1.1 ｔ

〃 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 1.1 ｔ

〃 ﾀﾀﾐくず 焼却 1.0 ｔ

〃 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材 0.1 ｔ

（既存残置物処分）

解体材分別・集積・積込 混合廃棄物 安定型 人力 1.0 ｔ

解体材運搬費
混合廃棄物
混合安定型のみ 1.0 ｔ

解体材処分費
混合廃棄物
混合安定型のみ 1.0 ｔ

A-2 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 6



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-3 屋根改修工事

（屋根）
長尺カラーガルバリウム
鋼板瓦棒葺

ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板t=0.4 裏張り共
ｽﾌｨﾝｸｽﾙｰﾌ2型同等品 155.0 ｍ2

アスファルトルーフィング 940 155.0 ｍ2

棟包み
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
木下地共 18.8 ｍ

棟換気 ｱﾙﾐ製 既製品(丸型)L=1820 2.0 か所

破風・鼻隠し
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板 t=0.4
W=210程度 54.1 ｍ

軒先付帯金物
ｶﾗｰｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板
軒先面戸 軒先水切 伸縮唐草 54.1 ｍ

軒樋
ｶﾗｰ鉄板製 t=0.35 半円105φ
受け金物 @450 共 37.7 ｍ

竪樋
ｶﾗｰ鉄板製 t=0.35 60φ 受け金物
@900 21.3 ⅿ

竪樋エルボ ｶﾗｰ鉄板製  60φ 12.0 か所

集水器
ｶﾗｰ鉄板製
半円105φ用 6.0 か所

雪止め
L-50×50×4.0 亜鉛ﾒｯｷ品
北側1段南側1段 受金物@900共 37.7 ⅿ

（軒天）

新設軒天下地材 野縁組 30×40程度 30.8 ｍ2

ケイ酸カルシウム版 目透し t=6.0 21.4 ｍ2

〃 目透し t=6.0 有孔版 9.4 ｍ2

軒天
ＮＡＤ塗装

ｱｸﾘﾙ樹脂系非水分散形塗料B種
下地調整共 30.8 ｍ2

A-3 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-4 妻壁断熱工事

金属系サイディング張り
ｶﾞﾙﾊﾞﾘｳﾑ鋼板製 t=15
材工共 役物含む 47.3 ｍ2

透湿防水シート 47.3 ｍ2

通気廻り縁 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用部材 19.1 ｍ

通気土台水切 ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ専用部材 15.7 ｍ

断熱材 ﾛｯｸｳｰﾙt=55 47.3 ｍ2

胴縁組
45×60@450 通気18×45@450等
接着剤･釘併用 47.3 ｍ2

シーリング
見切水切 躯体ｻｲﾃﾞｨﾝｸﾞ取合
MS-2 15×10 簡易接着試験共 10.0 ⅿ

A-4 計

-5 外壁塗装改修工事

外壁調査
図面記入報告書共  妻壁部､基礎立
上り含む 打診共 128.0 ｍ2

高圧洗浄 高圧水洗機による水洗い 128.0 ｍ2

可とう形改修塗材E（下
塗り） 厚付け仕上げ 60.4 ｍ2

高耐侯性アクリルシリコ
ン樹脂塗料（上塗り） 60.4 ｍ2

塗膜脆弱か所補修 10%程度 ｻﾝﾀﾞｰ掛け程度 10.6 ｍ2

シーリング新設
ｻｯｼ廻り､ｶﾞﾗﾘ廻り
20×10 MS-2 簡易接着試験共 83.5 ｍ

シーリング撤去新設
版間､基礎目地､版上部目地
20×10 MS-2 簡易接着試験共 193.0 ｍ

浴室風呂釜用換気口塞
ぎ

ｺﾝｸﾘｰﾄによる閉塞 250×410
外壁面表面仕上げ共 2.0 か所

床下換気口防鼠網張り 既製品 SUS防虫網150φ 12.0 か所

開口廻り壁立上
ﾓﾙﾀﾙ塗り仕上げt25程度 軸組
ﾓﾙﾀﾙ下地用合板t9 1.7 ｍ2

建具周囲
防水モルタル充填

新設建具･既存外壁取り合い部
防水ﾓﾙﾀﾙ塗り部分を除く 66.5 ｍ

基礎巾木専用塗料 基礎立上部 下地調整共 22.0 ｍ2

A-5 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-6 床下工事

（床下土間・ポーチ）

鋤取り
玄関､浴室､内部土間下部分
人力 12.9 ｍ3

根切り 人力 5.3 ｍ3

埋戻し
発生土
人力 3.3 ｍ3

残土場外搬出処分
発生土
場外運搬共 20km以内 14.1 ｍ3

砕石地業 再生砕石 RC-40 8.1 ｍ3

捨てコンクリート
18-18-25  打設共
小規模割増 0.8 ｍ3

コンクリート Fc21-18-25 打設共 14.0 ｍ3

ポンプ圧送費 1.0 式

コンクリート押え 金ｺﾞﾃ押え 123.0 ｍ2

鉄筋
D13
運搬加工組立共 27.2 ㎏

〃
D10
運搬加工組立共 23.5 ㎏

型枠 普通型枠 目地･面木､運搬共 15.8 ｍ2

ワイヤーメッシュ φ6 150×150 材工共 114.0 ｍ2

床下防湿フィルム ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑt=0.15 114.0 ｍ2

あと施工アンカー
土間･ 基礎立上り･大引き受用立上
部 接着系 D13 材工共 119.0 本

鋼製束 ﾀﾅｶ 350Fﾀｲﾌﾟ 同等品 100.0 本

土台敷き
ﾋﾉｷ 玄関･UB廻り
90×90 気密基礎ﾊﾟｯｷﾝ含む 11.2 ｍ

〃
既存基礎立上部
105×150 基礎ﾊﾟｯｷﾝ含む 13.0 ｍ

床組み
大引き90×90@900
大引き掛け45×105 109.0 ｍ2

A-6 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-7 内装工事

床） モルタル金ゴテ押さえ
玄関 t=30
材工共 2.4 ｍ2

モルタル巾木 玄関 H=150～170程度 6.3 ｍ

合板フロアー
t=12.0 巾303 F☆☆☆☆
化粧複合ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 109.0 ｍ2

構造用合板
特類 t=28 F☆☆☆☆
床下地張り 材工共 109.0 ｍ2

断熱材 押出法ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ3種bA t=50 109.0 ｍ2

現場発泡ウレタン吹付
UB 立上部･平場部廻り
玄関基礎 立上部廻り t=30 13.3 ｍ2

木調巾木 H=50 既製品 92.0 ｍ

壁） 間仕切り壁新設 杉1等 柱90×90 間柱45×90 64.4 ｍ2

胴縁組
間仕切り壁新設部
杉1等 横18×45@450 64.4 ｍ2

〃
外壁･界壁･PC壁廻り
杉1等 横18×45@450 縦36×36@450 219.0 ｍ2

石膏ボード張り GB-R t=12.5 継目処理含む 218.0 ｍ2

耐水石膏ボード張り GB-S t=12.5 継目処理含む 64.6 ｍ2

コーナー材 木製 35×35 13.8 ｍ

不燃化粧板張り t=3.0 材工共 16.6 ｍ2

〃　見切縁 ｱﾙﾐ製 9.2 ｍ

ラワン合板
収納
1類 t=5.5 F☆☆☆☆ 53.5 ｍ2

雑巾摺
収納
米栂 15×10 44.5 ｍ

構造用合板
特類 t=12 F☆☆☆☆
手摺･ｴｱｺﾝ･付鴨居下地張り 20.2 ｍ2

断熱材 ﾛｯｸｳｰﾙt=55 89.9 ｍ2

窓枠・額縁 集成材 30×200 71.3 ｍ

幅広付鴨居 木製 H90程度 溝付 34.4 ｍ

玄関框 集成材 100×50 2.7 ｍ

ライニング新設
LDK W2300×H1100 D100
ｽﾃﾝﾚｽ張りt=0.4加工取付含む 2.0 か所

〃
洗面脱衣室 W740×H1250 D100
天板:集成材 30×110 2.0 か所

天井） 天井下地
米栂1等 吊木･野縁受け@900･板野
縁 材工共 111.0 ｍ2

断熱材 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ10k t=100 111.0 ｍ2

化粧石膏ボード GB-D t=9.5 111.0 ｍ2

木調廻り縁 H=30 既製品 166.0 ｍ

A-7 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-8 塗装工事

EP-G塗装
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ面､構造用合板補強面
工程B種 ﾊﾟﾃかい共 266.0 ｍ2

UC塗装 窓枠･額縁 工程B種 71.3 ｍ

〃 幅広付鴨居 工程B種 34.4 ｍ

〃 棚板 工程B種 5.5 ｍ2

A-8 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-9 建具工事

（金属製建具） (運搬費･諸経費含む)

AD-1 金物･ｶﾞﾗｽ共 2.0 か所

AD-2 金物･ｶﾞﾗｽ共 2.0 か所

AW-1 網戸･金物･ｶﾞﾗｽ共 4.0 か所

AW-2 網戸･金物･ｶﾞﾗｽ共 2.0 か所

AW-3 網戸･金物･ｶﾞﾗｽ共 2.0 か所

AW-4 網戸･金物･ｶﾞﾗｽ共 2.0 か所

AW-5 網戸･金物･ｶﾞﾗｽ共 4.0 か所

（木製建具） (運搬費･諸経費含む)

WD-1 金物共 建付調整共 2.0 か所

WD-2 金物共 建付調整共 4.0 か所

WD-3 金物共 建付調整共 4.0 か所

WD-4 金物共 建付調整共 2.0 か所

WD-5 金物共 建付調整共 4.0 か所

WD-6 金物共 建付調整共 2.0 か所

A-9 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-10 その他工事

ユニットバス
ｳﾚﾀﾝ断熱含む
ｻｲｽﾞ1116  設置費込 2.0 か所

I型手摺 L型手摺 折戸ﾄﾞｱ 天井扇
化粧鏡 追い焚き仕様等

流し台
L=1500
LIXIL GK-S-150MYN 同等品 2.0 台

ガス台
L=750 ﾊﾞｯｸｶﾞｰﾄﾞ､ｻｲﾄﾞｶﾊﾞｰ､袖壁
防熱板共､LIXIL GK-K-75K 同等品 2.0 台

吊戸棚
L=1500
LIXIL GK-A-150 同等品 2.0 台

換気扇フード
W=750 幕板共
LIXIL WBB751同等品 2.0 か所

洗面化粧台
W=500 (ｼﾝｸﾞﾙﾚﾊﾞｰ混合栓) ﾐﾗｰｷｬ
ﾋﾞﾈｯﾄ  LIXIL FTV2N-504YN同等品 2.0 組

洗濯パン
800×640
PF-8064A同等品 ﾄﾗｯﾌﾟ付き 2.0 か所

Ｉ型手すり 木製 L900 4.0 か所

Ｌ型手すり 木製 W600×H700程度 2.0 か所

下足箱 W800×H800 D400程度 2.0 か所

天井点検口 ｱﾙﾐ製 □450 4.0 か所

床下点検口 ｱﾙﾐ製 □600 気密･断熱ﾀｲﾌﾟ 6.0 か所

カーテンレールＷ ｱﾙﾐ製ﾀﾞﾌﾞﾙ ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ受け共 12.0 ｍ

棚　板
収納 枕棚
300×30×1800 集成材 4.0 か所

〃
収納 枕棚
300×30×900 集成材 2.0 か所

中段セット 収納既製品 W1800 4.0 か所

〃 収納既製品 W900 2.0 か所

物干金物新設
ｱﾙﾐ製 固定型 H900程度
勾配天井用 取付下地共 2.0 組

換気ガラリ
内部:樹脂製 200×250型(開閉式)
外部:樹脂製 200×250型(網付き) 6.0 か所

スリーブキャップ SUS φ75 GW共 6.0 か所

戸当り取付 ﾎﾟｰﾁ立上がり部分 2.0 か所

室名札 杉田ｴｰｽ E-10同等品 2.0 か所

A-10 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

B 電気設備工事

-1 電気幹線設備工事 1.0 式

-2 電灯コンセント設備工事 1.0 式

-3 電話・TV設備工事 1.0 式

-4 換気設備工事 1.0 式

B 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

B 電気設備工事

-1 電気幹線設備工事

電線管 VE28　　露出 36.0 m

電線管 VE22　　露出 36.0 m

電線管 PF28　　露出 14.0 m

電線管 PF28　　隠ぺい 28.0 m

エントランスキャップ VE28 2.0 個

ケーブル EM-CET14　　　管内 36.0 m

ケーブル EM-CET8　　　管内 43.0 m

接地線 EM-IE 5.5m㎡ 43.0 m

引込開閉器 鋼製　　MCB60AF/60AT 1.0 面

住宅分電盤 10回路　ELB付 2.0 面

塩ビプルボックス □150*100 1.0 個

接地工事 D種  VE16管内  EM-IE 8m㎡ 1.0 ヶ所

B-1 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-2 電灯コンセント設備工事

ケーブル EM-EEF　1.6mm－2C 119.0 m

　〃 EM-EEF　1.6mm－3C 15.6 m

　〃 EM-EEF　2.0mm－2C 23.2 m

　〃 EM-EEF　2.0mm－3C 52.2 m

ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) 大型 12.0 個

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) 1個用 52.0 個

住宅火災警報器
煙式（光電式２種）感知器
電池式 6.0 個

埋込型スイッチ
1P15A×1　樹脂P共
位置表示 8.0 個

　〃
1P15A×1　樹脂P共
確認表示 6.0 個

埋込コンセント 2P15A　×1　樹脂P共 2.0 個

　〃 2P15A　×２　樹脂P共 14.0 個

埋込接地コンセント 2P15A×2　　樹脂P共 6.0 個

　〃
2P15A×2　接地極・接地端子付
樹脂P共 6.0 個

　〃
2P20A　×1　接地端子付
樹脂P共 6.0 個

丸型引掛シーリング 8.0 個

防水コンセント 2P15A　×2　接地極・接地端子付 4.0 個

露出コンセント 2P15A　×2　接地端子付 2.0 個

照明器具　　　　　　 LED　ホール・トイレ・洗面脱衣室 6.0 台

　〃 流し元灯 2.0 台

チャイム 100V　2点打 2.0 個

押しボタン 防水 2.0 個

B-2 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-3 電話・TV設備工事

電線管 隠蔽　PF16 9.0 ｍ

　〃 隠蔽　PF22 9.0 ｍ

　〃 隠蔽　VE22 9.0 ｍ

ケーブル TIVF0.65-2P 9.0 ｍ

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(樹脂製) 1個用 2.0 個

モジュラープレート ６極４心 2.0 個

保安器用ポリ台 2.0 個

ＴＶ共聴ケーブル配線工事

テレビケーブル S5C-FB 51.6 ｍ

ＴＶ端子 直列ユニット　端末 6.0 個

分配器 ３分配 3.0 個

B-3 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-4 換気設備工事

台所換気扇 φ200　電気式シャッター 2.0 台

ウェザーカバー φ200 2.0 個

便所換気扇 φ100 2.0 台

丸型ﾌｰﾄﾞ付ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ
ｱﾙﾐ製　φ100　防虫網付
浴室用 4.0 個

硬質塩化ビニル管 Vuφ100  浴室用 2.0 m

B-4 計
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令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

C 機械設備工事

-1 衛生器具設備工事 1.0 式

-2 給排水設備工事 1.0 式

-3 給湯設備工事 1.0 式

-4 ガス設備工事 1.0 式

C 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 19



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

C 機械設備工事

-1 衛生器具設備工事

洋風大便器　　
C1200S　ｻｲﾎﾝ式　手洗付　暖房
便座　紙巻器 2.0 組

台所用混合水栓 シングルレバー 2.0 個

洗濯機用水栓 緊急止水弁付横水栓 2.0 個

タオル掛け L=400　　SUS製 4.0 個

C-1 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 20



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-2 給排水設備工事

塩ビライニング鋼管 VD　20A 4.8 ｍ

水道用ポリエチレン管 20Ａ 9.0 ｍ

ﾋｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 13A +保温材10㎜ 付属品含む 31.8 ｍ

保温巻き ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ+ｽﾃﾝﾚｽ 2.0 ｍ

不凍栓 20A×600L　ボックス共 4.0 個

自己制御型ﾋｰﾀｰ 2ｍ  外気サーモ共 4.0 本

ガイド管用ヒーター ２ｍ 4.0 本

　　〃 ３ｍ 4.0 本

　　〃 ５ｍ 4.0 本

管埋設費 20Ａ　　GL-600 4.0 ｍ

給水ヘッダー ５口　　保温付 2.0 個

継手類一式 13 1.0 式

硬質塩化ビニル管 VU　100φ 2.0 ｍ

硬質塩化ビニル管 VU　50φ 25.4 ｍ

管埋設費 50Ａ　　GL-450 17.4 ｍ

基礎コア抜き 75φ　鉄筋探査含む 6.0 ヶ所

（屋外給水設備）

塩ビライニング鋼管 VD　20A 4.8 ｍ

立上がり不凍水栓 20Ａ 2.0 か所

C-2 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 21



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-3 給湯設備工事

ガスふろ給湯器
２0号 オートタイプ、付属品共
壁掛け　リモコン（配線共）共 2.0 台

ペアチューブ 4.0 ｍ

耐熱塩ビライニング鋼管 HTLP20 6.8 ｍ

ﾋｰﾀｰｶﾞｲﾄﾞ付ﾎﾟﾘﾌﾞﾃﾝ管 13　保温付 23.6 ｍ

給湯払いﾊﾞﾙﾌﾞ 15 2.0 個

保温巻き ｸﾞﾗｽｳｰﾙ+ｽﾃﾝﾚｽﾗｯｷﾝｸﾞ 8.0 ｍ

自己制御型ﾋｰﾀｰ 　湯用 ４ｍ　外気サーモ共 2.0 本

ガイド管用ヒーター ２ｍ 2.0 本

　　〃 ３ｍ 2.0 本

　　〃 ５ｍ 2.0 本

給湯ヘッダー 3口　　保温付 2.0 個

継手類一式 13 1.0 式

C-3 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 22



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-4 ガス設備工事

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆鋼管 15A 22.8 ｍ

給湯器用ガス栓 15mm 2.0 個

給湯器接続管 フレキ管 15mm 2.0 本

ガス台用ガス栓 15mm 2.0 個

C-4 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 23



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅰ 直接工事費

D 外構工事

-1 外構工事 1.0 式

D 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 24



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

-1 外構工事

外構工 砕石敷き 建物廻り　t=50程度 37.9 ㎡

〃 雨水浸透桝新設 コンクリート製角桝360　H500　蓋共 6.0 か所

〃 外物置新設
W1550×D1270 H2000程度
取付金物・据付ブロック 2.0 か所

コンクリート基礎、砕石敷他、
設置工事含む

その他 樹木剪定刈込 住棟西側　枝払い程度 10.0 ｍ

D-1 計

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 25



令和８年度　朝日村村営住宅改修工事（15・16号棟）

№ 名　　　　称 規　　　　格 数 量 単位 単　価 金　　額 備　考

Ⅱ 共  通  費

A 共通仮設費

（率仮設費）

準     備     費 1.0 式

仮 設 建 物 費 1.0 式

工 事 施 設 費  1.0 式

環 境 安 全 費  1.0 式

動力用水光熱費 1.0 式

屋外整理清掃費  1.0 式

機 械 器 具 費 1.0 式

情報システム費 1.0 式

そ     の     他 1.0 式

率 仮 設 費 計

（積上げ仮設費）

仮囲い
建物外周
シート張り　H=2.0　120日 31.0 ｍ

キャスターゲート W6,000　120日 1.0 か所

化学物質室内濃度測定
ホルムアルデヒド
測定バッジ　F 2.0 室

　〃
ＶＯＣ
測定バッジ　V５ 2.0 室

積上げ仮設費計

A 計 率仮設費+積上げ仮設費

長野県住宅供給公社 　　　    　P - 26
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現 場 説 明 書 

 

長野県住宅供給公社 

１ 総則 

⑴ 本現場説明書は、「公共住宅建設工事共通仕様書」及び「公共建築工事標準仕様書」に定める

施工条件に関する特記事項として適用すること。 

⑵ 本工事は、別冊設計図書、特記仕様書、現場説明書、質問回答書及び監督員の指示に基づき施

工すること。 

⑶ 設計図書に明示されていない事項であっても、工事完成に必要な軽微な事項については、受注

者の責任において施工すること。 

⑷ 受注者は、関係法令、条例及び関係機関の指導等を遵守し、適正に施工すること。 

 

２ 工程関係 

⑴ 施工時間 

ア 作業時間は、原則として午前８時から午後５時までとすること。 

イ 早朝、夜間及び休日に騒音・振動を伴う作業を行わないこと。ただし、工程上やむを得ず実

施する場合は、あらかじめ監督員の承諾を受けること。 

ウ 資材搬入、搬出及び工事車両の出入りについては、周辺交通、居住者、施設利用者等に配慮

した時間帯とすること。 

⑵ 多様な働き方 

ア 本工事は、労働基準法の時間外労働規制を踏まえ、週休２日を前提として工期を設定してい

る。受注者は、施工条件等を踏まえ、以下の（ア）～（ウ）のいずれかを満たすよう努めること。ただ

し、（ア）～（ウ）によることが困難な場合は、施工期間、施工時間等について監督員と協議すること。 

（ア） 対象期間の全ての週において、原則として土曜日及び日曜日を現場閉所日とし週ごとに２

日以上の現場閉所を行うこと。 

（イ） 対象期間の全ての月ごとに現場閉所率 28.5％（８日／28日）以上となるよう努めること。 

（ウ） 対象期間全体において現場閉所率 28.5％以上となるよう努めること。 

イ 共通事項は次によること。 

（ア） 「「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。ただし、年末年始休暇、

夏季休暇、工場製作期間、工事一時中止期間その他発注者が対象外と認めた期間は含まない。 

（イ） 「「現場閉所」とは、巡回パトロール等現場管理上必要な作業を除き、現場事務所作業を含

めて終日現場作業を行わない状態をいう。 

（ウ） 降雨、降雪、猛暑等により終日現場作業を実施できない場合についても、現場閉所として

取り扱うことができる。 

ウ 受注者は、工事着手前に現場閉所予定日を記載した実施工程表を監督員に提出し、承諾を受

けること。 

エ 工程変更が生じた場合は、その都度修正工程表を監督員に提出し、承諾を受けること。 

⑶ 関連工事 

ア 本工事に関連する別途発注工事及び近接工事がある場合は、受注者間で工程調整を行い、円
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滑な施工に努めること。 

 

３ 安全対策及び近隣対応関係 

⑴ 安全管理 

ア 受注者は、工事期間中、工事災害、公害及び事故防止に努めるとともに、下請業者を含め安

全管理を徹底すること。 

イ 現場内外の安全対策については、関係法令に基づき適切に実施すること。 

⑵ 近隣対応 

ア 受注者は、居住者、施設利用者及び近隣住民に対し、工事内容、施工期間、騒音作業予定等

について必要な周知を行い、理解と協力を得るよう努めること。 

イ 居住中又は施設運営中の施工がある場合には、原則として関係者の立会いのもとに実施し、

居住者、施設利用者等の安全及び生活環境に十分配慮すること。 

ウ 執務並行又は居住並行による施工となる場合は、作業時間、騒音作業日、搬入動線、養生範

囲等について、監督員と協議すること。 

エ 工事に伴う騒音、振動、粉じん、臭気、資材片飛散等による被害を防止するため、必要な措

置を講じること。 

オ 工事用車両については、道路関係法令を遵守し、周辺交通及び歩行者の安全確保に努めるこ

と。 

カ 工事に伴う苦情、事故又は紛争が発生した場合は、速やかに監督員へ報告し、受注者の責任

において適切に対応すること。 

⑶ 交通誘導及び安全施設 

ア 工事内容に応じ、必要な交通誘導警備員、保安施設、養生等を設置すること。 

イ 交通誘導業務を委託する場合は、警備業法に基づく認定業者とすること。 

⑷ 近隣家屋調査 

ア 監督員が必要と認めた場合は、着工前に近隣家屋等の現況調査を行い、写真その他記録を提

出すること。 

 

４ 仮設及び工事用設備関係 

⑴ 仮設物 

ア 受注者は、工事内容に応じ必要な仮囲い、仮設間仕切り、その他仮設物を設置し、適切に維

持管理を行うこと。 

イ 仮設物の仕様、設置位置及び設置期間については、施工計画書に明記し、監督員の承諾を受

けること。また、指定仮設がある場合にはその指示に従うこと。 

ウ 共用部分の使用制限、エレベーター、駐車場の使用等については、施設管理者等と調整を行

うこと。 

⑵ 工事用電力等 

ア 工事用電力、用水、通信設備等については、受注者の負担により関係機関と協議のうえ使用

すること。 

イ 分離発注工事がある場合は、建築主体工事受注者が関係受注者間の調整を行うこと。 

⑶ 監督員事務所等 
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ア 監督員事務所を設置する場合は、規模、備品及び設置場所について監督員と協議すること。 

イ 必要に応じ、監督員、居住者及び施設利用者用駐車場を確保すること。 

⑷ 工事用道路 

ア 工事用道路は、道路管理者等と協議のうえ使用すること。 

イ 工事用道路の維持管理は受注者の責任において行い、損傷等が生じた場合は速やかに復旧

すること。 

 

５ 施工関係 

⑴ 施工計画書 

ア 受注者は、工事着手前に施工計画書を提出し、監督員の承諾を受けること。 

イ 施工計画書には、工程、安全管理、仮設計画、施工方法、品質管理、建設副産物処理計画等

を記載すること。 

⑵ 品質管理 

ア 受注者は、自主検査を実施し、必要に応じ監督員の立会検査を受けること。 

イ 配筋、躯体、防水、隠蔽部、その他重要工程等については、監督員の確認を受けた後、次工

程へ進むこと。 

ウ 施工図、試作品、モックアップ等について監督員の指示がある場合は、これを作成し、監督

員の承諾を受けること。 

エ 解体撤去を行う工事において、設計図書に示されていない隠蔽部の不具合、アスベスト等が

確認された場合は、速やかに監督員へ報告し、協議すること。 

 

６ 建設副産物関係 

⑴ 建設副産物の処理については、関係法令及び「建設副産物適正処理推進要綱」等を遵守するこ

と。 

⑵ 施工計画書、実施報告書等について、監督員の指示により提出すること。なお、産業廃棄物、

特別管理産業廃棄物の処理を委託した場合は、これを証する資料（マニフェストＡ票、Ｂ２票、

Ｄ票及びＥ票）を常備・保管すること。 

⑶ 再生資源利用促進計画等の作成対象工事にあっては、必要書類を提出し、適切に実施すること。 

 

７ 保険関係 

⑴ 受注者は、建設工事請負契約書第 56 条の規定に基づき、工事目的物、工事材料（支給材料を

含む。）及び仮設物等について、火災保険、建設工事保険その他必要な保険に加入すること。 

⑵ 受注者は、工事期間中における労働災害及び第三者への損害等に備え、法定外労災補償保険そ

の他必要に応じた保険に加入すること。 

⑶ 保険期間は、原則として契約日から引渡し完了日までとし、保険金額は請負金額以上を基本と

すること。なお、請負契約金額の変更があった場合は、速やかに変更手続きを行うこと。 

⑷ 受注者は、保険契約を締結したときは、保険証券又はこれに代わるものの写しを速やかに監督

員へ提出すること。なお、年間契約等により包括的に加入している建設工事保険については、当

該工事が保険対象であることを証する保険付保証明書その他これに類する書類を提出すること。 
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８ 情報共有・業務効率化 

⑴ 受発注者は、円滑かつ効率的な工事執行に努め、適切な工程管理及び情報共有を行うこと。 

⑵ 協議、提出書類等については、速やかな対応に努めること。 

 

９ 工事写真 

⑴ 工事写真は、工事着手前、施工中、完成時及び監督員が必要と認める箇所について撮影するこ

と。 

⑵ 隠蔽部分その他後日確認が困難となる箇所については、重点的に撮影すること。 

⑶ 工事写真は、工事名、撮影内容、撮影日等を整理のうえ提出すること。 

 

10 その他 

⑴ 設計図書に関する疑義が生じた場合は、監督員と協議すること。 

⑵ 本現場説明書に定めのない事項については、「公共住宅建設工事共通仕様書」、「公共建築工事

標準仕様書」、関係法令等によること。 

⑶ 工事に係る手続きについて必要な協力を行うこと。 

⑷ 工事表示板その他法令等に基づく掲示物を設置すること。 

⑸ 電子データは、施工図、完成図、完成写真その他監督員が指示する資料をＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ

－Ｒに保存し、２部（事業主体用１部、公社用１部）提出すること。なお、媒体のラベル面には、

工事名、契約工期、受注者名及びウイルスチェックに関する情報を記載すること。 

 

11 特記事項 

⑴ 特記事項は、以下のとおりとすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


